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1.1 Úvod 
 
 

Tento návod obsahuje veškeré potřebné postupy a nastavení, nutné pro 
ovládání a používání přístroje. Před použitím přístroje jej pozorně 
přečtěte. Návod uložte tak, aby byl kdykoli k dispozici všem uživatelům 
přístroje. 
 

+ Neprovádějte úkony v návodu nepopsané, při jakýchkoli potížích se 
obraťte na servisní zastoupení výrobce. 
 

l Přístroj obsahuje prvky citlivé na elektrostatické napětí. 
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2.1 Displej a ovládací prvky 
 
 

Barevný displej 
320 x 240 bodů, 27 barev 

 
 

Soft-tlačítka 
funkce závislá na displeji, popsaná textem nebo symbolem 

 
 

Indikace alarmu (červená LED) 
V případě alarmu trvale svítí 

 
 

Indikace napájení (zelená 
LED). Trvale svítí, pokud je 
přístroj pod napětím. Bliká, 
pokud je aktivován spořič 
displeje. 

 

Exit 
- návrat do předchozího okna 
- ruší poslední úkon 

 

Menu 
zpět do počátečního menu1 
Enter 
- vybírá položku z menu 
- potvrzuje zadání 

 
 
 
 
 
 
 

Otevření krytu CF karty 
 

Kryt zásuvky pro CF kartu 
 
 
 
1Ne z úrovně konfigurace, v níž byl již změněn parametr. 
 
 

+ Životnost prosvícení displeje lze prodloužit pomocí funkce spořiče displeje 

 viz kapitola 4 – Konfigurace: Parametrizace → Vypnutí displeje. 
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Dvířka přístroje, 
otevírání a zavírání 

Stavová řádka 

Hlavička 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pro otevření nebo zavření dvířek 
 otočte knoflíkem 
 
 

2.2 Ovládání a grafické symboly 
 

Tlačítka Přístroj se ovládá osmi tlačítky. Tři tlačítka mají pevné funkce, funkce pěti soft-
tlačítek se mění a je vyznačena na displeji. 

 , viz 2.1 – Indikátory a ovládací prvky. 
 
Soft-tlačítka Jejich funkce je vyznačena na spodní řádce displeje textově nebo pomocí symbolů. 
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Stavová Stavová řádka je umístěna nahoře na displeji a obsahuje údaje důležitých 
řádka provozních stavů. Stavová řádka je na displeji zobrazena vždy a ve všech provozních 

režimech přístroje. 
 

  Alarm 
  při alarmu (např. překročení 
  hlídaných mezí) symbol zvonku bliká 
 

  CF karta / vnitřní paměť 
 Udává v procentech volnou kapacitu CF karty nebo vnitřní paměti. 
 Při chybě paměti nebo karty symbol bliká, chybové hlášení 
 je v menu CF karty.  kap. 3.6 – CF karta 
 

Paměťová kapacita CF karty  
 

Dostupná vnitřní paměť pro načtení na CF kartu 
(barva symbolu světle modrá) 

 

Dostupná vnitřní paměť (pro čtení z kom. linky) 
(barva symbolu tmavomodrá) 

 

 Symbol přesýpacích hodin oznamuje, že přístroj 
 provádí nějaký úkon a proto jej nelze ovládat. 
 

  Symbol H označuje, že zobrazená data jsou z minulosti, 
  čtená z Flash paměti. 
 

  V případě poruchy symbol bliká. 
 Příčinu lze vyčíst z menu Info o přístroji 
 ( kap. 3.7 – Info o přístroji). 
 

 Blikající symbol klíče označuje zamknutí ovládacích tlačítek. 
 

  Datum a čas 
  Aktuální datum a čas 
 
 
 

Rychlost časové osy 
Barva pozadí: 
šedá = normální provoz 
modrá = časový provoz 
oranžová = událostní provoz 

 

  Označení přístroje (max. 16 znaků) 
 

  Poslední záznam v seznamu událostí 
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Označení Řádka kanálů obsahuje hodnoty aktivních kanálů včetně fyzikálních jednotek a 
kanálů to ve formě číselné hodnoty, stupnice nebo sloupcového grafu. Řádku kanálů lze také 

zcela vypnout. Podle zvolené formy řádka dále obsahuje informace o stavu kanálu 
(porucha, alarm, měření mimo rozsah). 

 

 Příklad: Znázornění kanálu (Malé zobrazení) 
 

Číselná hodnota 
Měřené hodnoty jsou zobrazeny v číselné formě. 

Fyzikální jednotka 
 Hodnota přes rozsah 
 Hodnota pod rozsahem 
 Stav událostních kanálů 
 
 
 
 
 
 

OFF 
Vypnutý kanál se vůbec nezobrazí 

Alarm 
Při alarmu (např. překročení meze) 
je hodnota zobrazena v červeném poli. 

 

Volba formy řádky kanálů se provádí v menu Parametrizace → Vzhled diagramu → 

Znázornění kanálu, nebo tlačítkem                          . 
 

2.3 Analogové vstupy 
 

Interní KS 3002 může mít 3 nebo 6 analogových vstupů.  
analogové Při konfiguraci (viz kap. 4.2 – Tabulka konfiguračních parametrů) jsou označeny jako 
vstupy Analogový vstup 1 – 3 (1 – 6). 
  

2.4 Binární signály 
 

Typy Kromě čtyř binárních vstupů jsou v přehledu uvedeny i binární signály inicializované 
signálů přístrojem: 
 

Binární signál Popis 
Binární vstup 1 - 4 Čtyři binární vstupy přístroje jako volitelná výbava 
Logický kanál 1 - 6 Kanály vytvořené  matematickým nebo logickým 

modulem (volitelná výbava) 
Min-Alarm 1 - 6 Překročení spodních mezí jednotlivých kanálů 
Min-součtový alarm Logický součet všech překročení spodních mezí 
Max-Alarm 1 - 6 Překročení horních mezí jednotlivých kanálů 
Max-součtový alarm Logický součet všech překročení horních mezí 
Alarmy čítače / 
integrátoru 1 - 6 

Překročení mezí kanálů čítačů a integrátorů (volitelná 
výbava) 

Součtový alarm čítačů 
a integrátorů 

Logický součet všech překročení mezí kanálů čítačů 
a integrátorů 

Sumární alarm Logický součet všech Min a Max alarmů a larmů 
čítačů a integrátorů 
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Binární signál Popis 
CF karta vložena Signál je aktivován, pokud je do slotu v přístroji 

vložena CF karta. 
Alarm vnitřní paměti / 
CF karta 

Signál je aktivován, pokud volné místo vnitřní paměti 
k načtení CF kartou klesne pod nastavenou mez 1 

Alarm vnitřní paměti / 
komunikace 

Signál je aktivován, pokud volné místo vnitřní paměti 
k načtení po komunikaci klesne pod nastavenou mez 1 

Alarm paměti CF karty Signál je aktivován, pokud volné místo na CF kartě 
klesne pod nastavenou mez 1, nebo pokud ve slotu 
přístroje žádná karta není. 

Porucha Alarm hlídání stavu baterie hodin reálného času. 
(Kap. 3.7 – Info o přístroji) 

Signál Modbus Řídící signál, který lze aktivovat po kom. lince. 
1 Mez pro všechny paměťové alarmy je stejná a nastavuje se v menu Konfigurace → Údaje o přístroji 
→ Alarm paměti. 

 
Zobrazení Zobrazení binárních signálů je následující: 
 

Zobrazení 
jako symbol Zobrazení jako spínač ZAP / VYP: 

 
 

jako diagram Zobrazení jako časový graf: 
 
 
 

 
Výstupy Binární signály se mohou použít pro aktivaci tří výstupních relé (volitelná výbava). 

Zvolit lze režimy spínacího nebo rozpínacího kontaktu. (Konfigurace → Výstupy) 
 

Externí Čtyřem binárním vstupům nebo logickým kanálům lze přiřadit tak zvané externí texty. 
texty Text se zobrazí v seznamu událostí při aktivaci binárního vstupu nebo při náběžné 

hraně (0→1) logického signálu . Použít je možno standardní text nebo jeden ze 18ti 
zadaných textů. Přístroj automaticky texty upravuje, aby se rozlišil příchozí a 
odcházející stav signálu. Externí texty se zadávají v menu Konfigurace → Řídící 
funkce. 
 kap. 3,5 – Seznam událostí 
 

Událostní Binární signál lze použít k aktivaci událostního provozu. U událostního provozu je 
provoz možno zvolit rozdílnou četnost měření a ukládání dat než u normálního provozu. 
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2.5 Čítače / integrátory / čítač provozních hodin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dále popsané kanály nejsou fyzické (hardwarové), ale softwarové počítané 
vnitřním programem přístroje. 

 
  Čítače 
 
Vstupy čítače Jako vstupy pro čítače lze použít jakékoli binární signály přístroje 
   kap. 2.4 – Binární signály 

Příklad: 
- binární vstupy, 
- logické kanály, 
- alarmy, 
- alarmy paměti, 
- signál Modbus. 

 
Frekvence max. 30 Hz 
čítače 
 
Hodnocení Pulsy čítače lze hodnotit přidělením váhového faktoru. Přidělíme-li pulsům 

záporný váhový faktor –1, vytvoříme čítač směrem dolů. 
 
Každou změnu stavu čítače lze dokumentovat zápisem do seznamu událostí. 
K zprávě je přiřazen nový stav čítače. 

 
  Integrátory 
 
Vstupy Analogové vstupy 1 – 3 nebo + - 6 nebo matematické kanály 1 – 6. 
integrátoru 
 
Časová báze Vteřiny, minuty, hodiny a dny. 
 
Hodnocení Integrátoru lze rovněž přiřadit váhový faktor. 

Příklad: 
Měření množství, vstupní signál 4...20 mA (odpovídá 0... 500 l/s) 
časová báze 1 s, váhový faktor 0,001 
Výsledek: Hodnota integrátoru odpovídá množství v m3. 
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Minimální Při zadání minimální velikosti vstupního signálu je signál integrován, jen když 
úroveň jeho velikost je vyšší, než zadaná mez. Při poklesu signálu pod mez k integraci  
vstupního nedochází. Tím lze potlačit rušivý vliv možného šumu v signálu. 
signálu 

+ Pokud je vstup integrátoru pod nebo přes rozsah, integrace se zastaví (poslední 
hodnota je zachována) a pokračuje po návratu signálu do mezí rozsahu. 
 

 Čítač provozních hodin 
 
Čítač provozních hodin počítá čas, po který je zvolený binární vstup nebo binární signál 
aktivován. Tuto dobu zobrazuje ve vteřinách, minutách, hodinách nebo dnech. 

 
2.5.1 Intervaly hlášení stavu čítače 
 

Po nastavitelném intervalu jsou stavy všech čítačů, integrátorů a čítače provozních hodin 
uloženy do paměti. Zobrazují se stavy ze současného a sedmi předchozích proběhlých 
intervalů hlášení.  
Zvolit lze následující typy čítačů / integrátorů: 
 

- periodický 
 Parametrem Interval musí být zvolen časový interval (v mezích 1 min. až 12 hod.). 
 

- externí 
 Zde je čítač / integrátor aktualizován jen při aktivaci zvoleného řídicího signálu (např. 
při sepnutí binárního vstupu). Po deaktivaci řídícího signálu (binární vstup rozpojen) je 
stav čítače / integrátoru uložen a vynulován. 
  

- denní 
 

- týdenní 
 

- měsíční 
 

- roční 
 

- celkový 
 

- denní, od…do… 
Zde musí být rovněž zvolen interval, pomocí parametrů Denní začátek a Denní konec. 
Čítač / integrátor je aktualizován jen od času Denní začátek a po dosažení času Denní 
konec je stav uložen a vynulován. 

 
2.5.2 Nulování čítače / integrátoru / čítače provozních hodin 

 
Periodické Každý čítač / integrátor má nastaven svůj interval hlášení. Po jeho uplynutí je stav 
nulování (hodnota a čas) uložen a hodnota vynulována. Následně může být spuštěn další interval. 
 Výjimkou je integrátor / totalizátor. Jeho hodnota je uložena, ale není nulována. Hodnotu 

totalizátoru lze vyhodnocovat programem PCA. 
 
Externí Konfigurací lze zvolit jeden řídicí signál pro všechny čítače / integrátory, jehož aktivací 
nulování dojde u všech čítačů a integrátorů k vynulování, aniž by před tím byla jejich hodnota 

uložena. Tak lze např. po fázi testování a uvádění přístroje do provozu vymazat hodnoty, 
které nemusí být pro další provoz zachovány. 
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Nulování Další možnost nastavení čítačů / integrátorů je dána v úrovni parametrů. Po zadání 
tlačítky hesla lze pro každý ze šesti kanálů čítačů / integrátorů nastavit počáteční hodnotu. Po 

zadání do seznamu událostí zapíše zpráva s nastavenou novou hodnotou. Intervaly 
hlášení čítačů / integrátorů nebudou restartovány a jejich původní hodnoty se neuloží. 

 
+ Pokud chcete předchozí hodnoty čítačů / integrátorů uložit, musíte před 

nulováním tlačítky provést „aktualizaci CF karty včetně čítačů“ z menu CF 
karty. 

 
Tímto způsobem lze např. po fázi testování a uvádění přístroje do provozu nastavit 
nové výchozí hodnoty čítačů / integrátorů a vymazat hodnoty, které nemusí být pro 
další provoz zachovány. 
Pro přístup k nulování lze zadat heslo rozdílné od hesla pro přístup do konfigurace. 
Heslo se zadává v menu Konfigurace → Údaje o přístroji → Nulování → Heslo. 
 

Nulování Pokud je z menu CF karty provedena „aktualizaci CF karty včetně čítačů“, budou 
z CF karty hodnoty čítačů / integrátorů uloženy do paměti a vynulovány. 

 
 

2.5.3 Odezva na změnu konfigurace přístroje 
 

Pokud dojde k změně konfigurace přístroje, zůstanou současné intervaly hlášení 
čítačů a integrátorů zachovány. Čítače / integrátory nebudou vynulovány.  
 

+ Hodnoty lze úmyslně vynulovat z úrovně parametrů. 
 
 

2.5.4 Odezva na změnu letního / zimního času 
 

Pokud je pro čítače / integrátory nastaven interval menší než jedna hodina a 
změna času připadá přesně na tuto dobu, pak PCA3000 program násilně nastaví 
koncový čas intervalu stejný jako počáteční. Tím se zabrání vzniku záporných 
intervalů a zajistí budoucí bezproblémová funkce. 
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2.6 Matematický / logický modul 
 

Matematický / logický modul je volitelnou výbavou přístroje. Tak jako u čítačů / 
integrátorů i zde je modul implementován jako kanály, které nejsou hardwarové, ale 
vypočítávané softwarem přístroje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul obsahuje dvě části: 
- matematický modul pro výpočet analogových hodnot, 
- logický modul pro výpočet logických hodnot (0, 1). 
 

Matematic- Pomocí matematického modulu mohou být z měřených vstupních hodnot 
ký modul  vypočítávány hodnoty virtuálních matematických kanálů. Zobrazeno a ukládáno do 

paměti může být až šest kanálů. V menu Konfigurace → Záznam → Analogové 

kanály → Analog. kanál 1...6 → Vstupní signál lze zvolit které analogové vstupy 
nebo matematické kanály mají být ukládány. 
Pokud je v přístroji aktivních víc než 6 kanálů (např. 4 analogové vstupy a 3 
matematické kanály), lze pro zobrazení neukládaných kanálů použít vizualizaci typu 
číslicová indikace (viz kap. 3.2.4). 
 
V matematických funkcích lze používat tyto proměnné: 
- analogové vstupy (AE1 – AE6), 
- matematické kanály (MAT1 – MAT6), 
- kanály čítačů / integrátorů (ZI1 – ZI6), 
- binární vstupy (BE1 – BE4), 
- alarmy, 
- chybová hlášení, 
- návěští Modbus, 
- specifická data přístroje (jen po konzultaci s výrobcem). 
 
Pokud se k výpočtům používají hodnoty čítačů / integrátorů, je přesnost těchto hodnot 
redukována, protože se v tomto případě používají ve výpočtu data s různými formáty. 
Hodnoty čítačů / integrátorů jsou počítány s dvojnásobnou přesností (double-float 
format), matematický modul ale pracuje sčísly ve formátu s jednoduchou přesností 
(single-float format) podle IEEE 754. Nicméně hodnoty čítačů / integrátorů lze ve 
výpočtech používat. 
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K dispozici jsou tyto fixní funkce: 
- diference, 
- poměr, 
- relativní vlhkost (psychometrická měření), 
- plovoucí průměr. 
U plovoucího průměru se zadává číslo referenčního kanálu (nejčastěji analogového 
vstupu) a časový interval (v minutách) pro výpočet plovoucího průměru. 
 

Pro výpočty jsou k dispozici tyto funkce a operátory: 
+, -, *, /, (,), SQRT(), MIN(), MAX(), SIN(), COS(), TAN(),**, EXP(), ABS(), 
INT(), FRC(), LOG(), LN(). 
Pokud vypočítaná hodnota z mezí daných měřítkem, chová se matematický kanál 
jako „mimo rozsah“. 
Rovnice pro výpočet se zadávají konfiguračním programem, nelze je zadávat tlačítky 
přístroje. 
 

+ Další informace viz kap. 5.9. 
 

Logický K dispozici je rovněž až 6 kanálů logického modulu. Tak jako u ostatních binárních 
modul  signálů, i vypočítané kanály logického modulu se využívají pro různé funkce: 

- zápis událostních stop, 
- řídicí signál pro vypínání displeje, 
- synchronizace hodin, 
- externí řízení čítačů / integrátorů, 
- nulování čítačů / integrátorů, 
- výstupy relé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V logických funkcích lze používat tyto proměnné: 
- binární vstupy, 
- logické kanály, 
- alarmy, 
- chybová hlášení, 
- návěští Modbus, 
- TRUE, 
- FALSE, 
- specifická data přístroje (jen po konzultaci s výrobcem). 
 

Pro výpočty jsou k dispozici tyto funkce a operátory: 
!  (NOT), &  (AND), |  (OR),  ^  (XOR), /  (náběžná hrana), \  (sestupná hrana), 
(  (otevření závorky), )  (uzavření závorky).  
 

+ Další informace viz kap. 5.9. 
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2.7 Provozní režimy 
 

3 provozní Přístroj má tři provozní režimy: 
režimy - normální provoz 
 - událostní provoz 
 - časový provoz 
 Pro každý z těchto tří provozních režimů lze zadat rozdílné parametry Hodnota do 

paměti a Četnost paměti. 
 

Hodnota Parametrem Hodnota do paměti se určuje, jestli se do paměti má uložit a k zobrazení 
do paměti  dále použít okamžitá hodnota vstupu nebo střední, minimální nebo maximální 

hodnota za interval mezi dvěma uloženími do paměti. Zvolit lze dále špičkovou 
hodnotu, pak se do paměti ukládá minimální a maximální hodnota posledního cyklu. 

 

Četnost Tento parametr určuje časový interval mezi dvěma uloženími do paměti. Rychlost 
paměti časového trendu displeje tomuto časovému intervalu odpovídá, např. při četnosti 

ukládání do paměti 5 s se nová hodnota do časového trendu na displeji vkládá 
každých 5 s. 

 

Normální Normální provozní režim je standardně v činnosti pokud není aktivován událostní 
provoz nebo časový provoz. 
 

Událostní Událostní provozní režim se aktivuje řídícím signálem a trvá po dobu trvání tohoto 
provoz signálu. Takto se dá např. stanovit rychlejší četnost při překročení meze. 
 

Časový U časového provozu lze stanovit časový interval (max. 24 hod.), po který je aktivován 
provoz s zadanou hodnotou a četností. 

 

Priorita Priority provozních režimů: 
 1. Událostní provoz 2. Časový provoz 3. Normální provoz 
 

Aktivní Aktivní provozní režim je u časových trendů označen barvou pozadí údaje rychlosti 
provozní posuvu: 
režim Normální provoz  - šedá 
 Časový provoz - tyrkisová 
 Událostní provoz - oranžová 
  kap. 2.2. – Ovládání a grafické symboly 
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2.8 Ukládání dat 
 

Datový Pomocí integrovaného managementu dat je uživatel schopen shromáždit veškerá data 
management za celou dobu provozu přístroje do archivního souboru na PC . 
po celou 
dobu 
životnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obnovení dat závislých na konfiguraci přístroje, z celé doby provozu přístroje je nyní 
možné pomocí programu pro vyhodnocení dat na PC, který se s přístrojem dodává 
jako volitelná výbava. 
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Princip 
ukládání dat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data z analogových vstupů jsou průběžně ukládána s měřícím cyklem 250 ms do 
pracovní paměti. Tato data rovněž slouží pro vyhodnocení překročení mezí. 

 
Pracovní Data, uložená v pracovní paměti jsou pravidelně kopírována na CF kartu v blocích 
paměť 4 kB. Pracovní paměť je kruhová, tj když je zcela zaplněna, jsou nejstarší data 

automaticky přepisována daty novými. Kapacita paměti stačí na cca 350.000 údajů. 
Přístroj hlídá volnou kapacitu a aktivuje „alarm interní paměti“, pokud kapacita klesne 
pod nastavenou mez. 

 
CF karta Pro ukládání dat lze použít běžnou CF kartu s kapacitou 64, 128 nebo 256 MB. 

Přístroj monitoruje volnou kapacitu CF karty a aktivuje signál „alarm paměti CF 
karty“, pokud kapacita klesne pod nastavenou mez. Signál lze využít např. pro 
aktivaci relé s významem „Výměna CF karty“. 

 
Bezpečnost Data jsou ukládána v zakódovaném formátu. Pokud je CF karta vyjmuta, nedojde 
dat k ztrátě dat, protože všechna na kartu nakopírovaná data jsou ještě i v pracovní 

paměti. K ztrátě dat dojde až v okamžiku přeplnění pracovní paměti a přepsání dat, 
která dosud nebyla z paměti zkopírována. 

 
Četnost  Pro každý z provozních režimů, normální, časový a událostní, lze zvolit rozdílnou 
ukládání četnost ukládání dat do paměti, a to v rozsahu 1...32.767 s. Četnost ukládání určuje 

interval, v kterém jsou měřená data ukládána do paměti. 
 
Hodnota  Pro každý z provozních režimů lze zvolit typ hodnoty, která bude ukládána 
do paměti (okamžitá, střední, maximální, minimální, špičková). 
 
Doba Doba, potřebná k uložení dat závisí na několika faktorech: 
ukládání - počtu ukládaných analogových a binárních kanálů, 
 - četnosti ukládání,  
 - počtu událostí zaznamenávaných v seznamu událostí, 
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Doby ukládání dat do interní paměti (bez CF karty) 
 

Počet 
kanálů 

Velikost 
paměti 

Četnost 
ukládání 1min. 

Četnost 
ukládání 30s. 

Četnost 
ukládání 10s 

Četnost 
ukládání 1s 

3 cca 1 MB 42,2 dnů 21,12 dnů 7 dnů 17 hodin 
6 cca 1MB 29,5 dnů 14,8 dnů 4,9 dnů 12 hodin 

 
Doby ukládání s CF kartou 

 
Počet 
kanálů 

Velikost 
paměti 

Četnost 
ukládání 1min. 

Četnost 
ukládání 30s. 

Četnost 
ukládání 10s 

Četnost 
ukládání 1s 

3 64 MB 8,8 roků 4,4 roků 1,5 roků 1,8 měsíce 
3 128 MB 17,6 roků 8,8 roků 2,9 roků 3,5 měsíce 
3 256 MB 35,3 roků 17,6 roků 5,9 roků 7,1 měsíce 
6 64 MB 6,2 roků 3,1 roků 1 rok 1,2 měsíce 
6 128 MB 12,3 roků 6,2 roků 2,1 roků 2,5 měsíce 
6 256 MB 24,7 roků 12,3 roků 4,1 roků 4,9 měsíce 

 
Výpočet dob ukládání byl proveden pro okamžité, střední, maximální nebo minimální 
hodnoty. Pokud jsou ukládány hodnoty špičkové, jsou doby ukládání kratší, protože 
jsou vždy ukládány dvě hodnoty, minimální a maximální. 
Doba ukládání bude dále zkrácena při velkém množství dat ukládaných do seznamu 
událostí. 

 
Optimali- Vhodnou volbou četnosti lze dobu ukládání optimalizovat: 
zace doby Během normálního provozu (bez událostí, bez alarmů) by se měla volit co nejvyšší 
ukládání četnost (např. 60 s, 180 s) ještě vhodná pro danou aplikaci. Při události nebo alarmu 

lze pak zvolit vyšší četnost postačující pro analýzu dat. 
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2.9 Načítání dat 
 

Kromě ukládání dat na externí CF kartu lze data rovněž číst jednou z možných 
komunikačních linek (RS232, RS485, Ethernet). 
Obě možnosti (karta a komunikace) mohou pracovat současně. Proto je k dispozici 
dvojice signálů, indikujících pokles volné kapacity paměti pod zvolenou mez. 
 

Alarm Meze pro alarm lze nastavit v menu Konfigurace → Data o přístroji → Alarmy  
paměti paměti. Parametrem Konfigurace → Upload paměti se zadává, jaká indikace volné 

kapacity paměti má být zobrazena na stavové řádce. Signály alarmů kapacity paměti 
pracují ale nezávisle na tomto údaji. 

 
Binární IntMemAlm/CF 
signály Aktivace tohoto signálu znamená, že na CF kartu již dlouhou dobu nebyla přenesena 

žádná data a volná kapacita interní pracovní paměti klesla pod nastavenou mez. 
 IntMemAlr/ser 
 Aktivace tohoto signálu znamená, že na po komunikační lince již dlouhou dobu 

nebyla přenesena žádná data a volná kapacita interní pracovní paměti klesla pod 
nastavenou mez. 

 MemAlmCFcard 
 Aktivace tohoto signálu znamená, že na CF kartě již není dostatek volného místa. 

Kartu nutno vyprázdnit nebo vyměnit. 
 
Ztráta dat K ztrátě dat dojde pouze při aktivaci všech tří uvedených binárních signálů. 
 
Načtení Pro načtení dat po sériových komunikačních linkách nebo Ethernetu se používá 
dat program PCA3000 pro vyhodnocení dat. Tento program byl vytvořen speciálně pro 

bezpapírové zapisovače a je dodáván s přístrojem jako volitelná výbava. 
 Další informace o programu jsou uvedeny v samostatném návodu. 

 

+ Pro archivaci dat na PC použijte stejný archiv pro data načtená po komunikaci i 
přenesená CF kartou.  

 
 

2.10 Vyhodnocování dat 
 

K vyhodnocení dat použijte program PCA3000 pro vyhodnocení dat. Tento program 
byl vytvořen speciálně pro bezpapírové zapisovače a je dodáván s přístrojem jako 
volitelná výbava. 
 Další informace o programu jsou uvedeny v samostatném návodu. 
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2.11 Webserver 
 

Přístroje s volitelnou výbavou komunikace Eternet s verzí programu 183.02.03 nebo 
vyšší obsahují webserver. Přístup se naváže zadání příslušné IP adresy (např. 
http://10.10.90.45) v internetovém prohlížeči v PC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené signály se přenášejí a zobrazují automaticky. Přenos je každých 5 s. 
Překročení meze je signalizováno červenou barvou pozadí. Přenášeno je max. 6 
kanálů (analogových nebo matematických), až 6 čítačů nebo integrátorů a max. 6 stop 
událostí. 
 

Zobrazení.... Aktivace v menu... 
Název přístroje Konfigurace → Data o přístroji → Název 

Analogové a mat. kanály Konfigurace → Záznam → Analogové kanály 

Čítače nebo integrátory Konfigurace → Čítač / integrátor 

Události Konfigurace → Záznam → Události 

 
Zobrazují se jen aktivované signály. 
Informace o verzi Eternetového programu lze nalézt v „Info o přístroji“, kap. 3.7. 
 

+ Přístup k přístroji po síti má vždy jen jeden PC klient. 
 

Obnovování dat po síti každých 5 s může být přerušeno např. cyklickým přenosem dat 
programem PCC. Po ukončení přenosu se obnovování dat v internetovém prohlížeči 
opět aktivuje. 
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Po zapnutí napájení se na displeji objeví úvodní stránka s logem výrobce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Během otevírání úvodní stránky probíhá inicializace přístroje a nastavení poslední do 
přístroje uložené konfigurace. 
 

+ Po inicializaci se na displeji zobrazí vizualizační stránka. 
 

+ Při použití programu Setup lze do přístroje pomocí funkce „Extras → Start 
screen“ nahrát individuální počáteční logo (bitmapový obrázek s max. 16ti 
barvami). 
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3.1 Úvodní menu 
 

Stránka úvodního menu je výchozím bodem pro volbu dalších úrovní ovládání. 
Možnosti volby jsou: 
 kap. 3.2 - Vizualizace 
 kap. 3.3 - Parametrizace 
 kap. 3.4 - Konfigurace 
 kap. 3.5 - Seznam událostí 
 kap. 3.6 - CF karta 
 kap. 3.7 - Info o přístroji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ö zvolte požadovanou ovládací stránku 
 ö potvrďte tlačítkem Enter 
 

Stránku úvodního menu lze vyvolat: 
- stisknutím tlačítka Menu  
  (nikoli z úrovně konfigurace, byl-li změněn některý parametr) 
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3.2 Vizualizace 
 

Jak již bylo uvedeno v kap. 2.2, jsou na spodní řádce displeje umístěna soft tlačítka, 
která mění svou funkci podle zvoleného menu a jsou označena symboly nebo textem. 
 
 
 
 

Přechod do seznamu 
událostí 

 

Změna prezentace signálů 
- analogové signály 
- analogové a binární signály 

 

Zobrazení historických dat z paměti 
 

Změna prezentace kanálu (hlavička) 
- trend s číslicovou indikací 
- trend se stupnicemi 
- trend se sloupkovými grafy 
- číslicová indikace 
- trend bez hlavičky 

 

Skrytí / zobrazení funkčních tlačítek 
 
 

Pokud je přístroj vybaven volitelnou výbavou „Čítačr / integrátory“, je vpravo 
umístěn symbol přechodu na stránku čítačů / integrátorů a tlačítko přechodu do 
seznamu událostí je přesunuto na tuto stránku.  
 
 
 
 

Zobrazení čítačů / integrátorů / čítače provozních hodin 
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3.2.1 Trend s číslicovou indikací 
 

Displej trendu lze zvolit z úvodního menu zvolením vizualizace nebo stisknutím 
tlačítka Exit. 
 

Okamžitá hodnota analogového vstupu včetně fyzikální jednotky 
Při překročení meze  červené pozadí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametrem Parametrizace → Vzhled diagramu → Druh signálu (nebo tlačítkem 
                      ) lze zvolit, jestli kromě analogových signálů se budou zobrazovat i 
binární signály. Obsah hlavičky grafu se určuje parametrem Parametrizace → Vzhled 

Diagramu → Znázornění kanálu (nebo tlačítkem                        ).  
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3.2.2 Trend se stupnicemi 
 

Počátek stupnice zvoleného kanálu 
 

Označení dolní meze zvoleného kanálu 
(viditelné pouze při alarmu)  

 

Okamžitá hodnota 
 

Označení kanálu 
 

Označení horní meze zvoleného kanálu 
(viditelné pouze při alarmu)  
 

Konec stupnice zvoleného kanálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametr Parametrizace → Vzhled diagramu → Zobrazení kanálu slouží pro volbu 
kanálu, u něhož bude zobrazena stupnice. 
 
 

3.2.3 Trend se sloupkovými grafy 
 

Počátek stupnice zvoleného kanálu 
 

Označení dolní meze zvoleného kanálu 
(viditelné pouze při alarmu)  

 

Okamžitá hodnota 
 

Označení kanálu 
 

Označení horní meze zvoleného kanálu 
(viditelné pouze při alarmu)  
 

Konec stupnice zvoleného kanálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametr Parametrizace → Vzhled diagramu → Zobrazení kanálu slouží pro volbu 
kanálu, u něhož bude zobrazen sloupkový graf. 
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3.2.4 Číslicová indikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zobrazeny pouze číselné hodnoty analogových kanálů. Pokud je aktivních víc než 6 
analogových signálů (např. 6 analogových vstupů a 3 matematické kanály), objeví se  
na displeji tlačítko                          , kterým lze přepínat mezi signály:  
 

 Analogové signály, zvolené v Konfigurace → Záznam → Analogové kanály 
 

 Všechny analogové vstupy 
 

Všechny matematické kanály 
 
 

3.2.5 Trend bez hlavičky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zobrazeny pouze křivky trendů bez hlavičky. 
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3.2.6 Zobrazení historických dat  
 

Historie Funkce soft-tlačítek se při zobrazení dá přepínat, k dispozici je funkce lupy a kurzoru 
s udáním datumu a času. 

 
Režim 
rolování  Kurzor (fialový) Lupa (zesílení) 

 

Datum a čas měřených hodnot  Historická data 
na poloze kurzoru 

Hodnota na poloze kurzoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přepnutí funkce soft-tlačítek 
na lupu / hledání 

Rychlé rolování dopředu 
Pomalé rolování dopředu 

Pomalé rolování dozadu 
Rychlé rolování dozadu 
 

Pomocí tlačítek rolování lze prohlížet data uložená v pracovní paměti. 
 
 

+ Měření a ukládání hodnot probíhá dál i při prohlížení historických dat. 
 

Rolování zpět v uložených datech je možné až do poslední změny letního 
a zimního času. 
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Lupa K ovládání lupy nebo hledání musíme přepnout funkci soft-tlačítek. 
 ö Stiskněte  

Stupeň komprimace dat na displeji je udáván v poměrech 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 
1:50 a 1:100 (např. 1:100 znamená, že jeden bod na displeji odpovídá jednomu stu 
měřených hodnot). 
 

Kurzor (fialový) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přepnutí funkce soft- 
tlačítek na rolování 

Pouze při záznamu špičkových hodnot: 
Přepínání mezi křivkou MAX a MIN. 

Umístění kurzoru v čase 
Lupa - 

Lupa + 
 
 

Umístění Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno pro umístění kurzoru na daný čas: 
kurzoru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po zadání času a stisknutí tlačítka                       se kurzor přesune na zadaný čas. 
Pokud v daném čase nebyla data ukládána, přesune se kurzor na následující možný 
čas. 
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Špičkové Pokud jsou měřené údaje zaznamenávány v režimu špičkových hodnot, jsou v každém 
hodnoty časovém intervalu k dispozici dvě rozdílné hodnoty – minimum a maximum. 

Přepínání mezi těmito dvěma hodnotami se provádí tlačítkem                        . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záznam špičkových hodnot se aktivuje konfiguračním parametrem: 
- Konfigurace → Ukládání měř. dat → Normální provoz → Hodnota do paměti 

- Konfigurace → Ukládání měř. dat → Událostní provoz → Hodnota do paměti 

- Konfigurace → Ukládání měř. dat → Časový provoz → Hodnota do paměti 
 

Další informace o typu do paměti ukládaných hodnot jsou uvedeny v kap. 3.2.1 Trend 
s číslicovou indikací a 3.2.4 Číslicová indikace. 
 
 

3.2.7 Čítače / integrátory / čítač provozních hodin 
 

 Tato výbava je volitelná. Pokud je jí přístroj vybaven, zobrazí se po stisknutí tlačítka 
tato stránka se zobrazením aktuálního stavu čítačů v číselné formě: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozšířené zobrazení 
Zobrazení trendů 

Nastavená mez překročena 
Přes rozsah 

 

Tímto soft tlačítkem se přechází na rozšířené zobrazení. 
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Rozšířené  
zobrazení  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normální zobrazení 
 

Aktuální hodnota 
 

Ukončené hlášení stavu 
 

Zobrazení dalšího ukončeného stavu 
Následným stisknutím tlačítka lze zobrazit sedm 

posledních ukončených stavů. 
 
 
 
 
 
 

Seznam 
událostí  

- viz kap. 
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3.3 Parametrizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V menu parametrizace lze nastavit 
- Kontrast 
- Zobrazení rychlosti posuvu 
- Vypnutí displeje 
- Vzhled diagramu 
- Nulování čítačů / integrátorů 
 
 

+ Parametry se nastavují pomocí tlačítek                         a                        , resp. 
                         a                       . 
 
 

Kontrast Pomocí parametru lze přizpůsobit kontrast displeje okolním světelným podmínkám. 
 

Zobrazení Parametrem se volí zobrazení posuvu trendu v mm/h, čas/rastr nebo cyklech paměti. 
posuvu Příklad: Posuv 1h/rastr odpovídá rychlosti cca 22mm/h. 

 

Vypnutí Událost vypnutí = Uplynutí času 
displeje Displej se vypíná po uplynutí nastaveného času 0...32767  min. Pokud není v tomto 

intervalu stisknuto žádné tlačítko, displej se vypne. Vypnutí displeje je indikováno 
blikáním LED indikátoru napájení. Při nastavení času 0 se displej nevypíná. 
Událost vypnutí = Řídící signál 
Displej lze vypnout binárním vstupem. Volba vstupu se provádí parametrem Řídící 

signál. Při nastavení parametru na Vypnuto displej nevypíná. 
 

Vzhled Vzhled diagramu → Druh signálu 
Tímto parametrem se volí mezi zobrazením analogových vstupů nebo analogových 
a binárních (událostních) vstupů. 
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Vzhled diagramu → Znázornění kanálu 

Zvolit lze: 
- Malé zobrazení (trend s číslicovou indikací) 
- Skálování (Trend se stupnicemi) 
- Bargraf (Trend se sloupkovými grafy) 
- Velké zobrazení (Čislicová indikace) 
- Vypnuto (Trend bez hlavičky). 
 
Vzhled diagramu → Zobrazení kanálu 

Volba jednotlivých analogových vstupů pro zobrazení 
 
Vzhled diagramu → Perforace 
Parametr lze použít při zobrazení pouze analogových a žádných binárních 
(událostních) vstupů. Při volbě Ano je na okrajích displeje zobrazena perforace, takže 
stránka připomíná klasický záznam na registrační papír. 
 
 

Nulování Po úspěšném zadání hesla lze hodnoty všech šesti kanálů čítačů nebo integrátorů 
nastavit na nulu nebo předdefinovanou hodnotu. 
Po zadání nové hodnoty (a potvrzení tlačítkem Enter) je do seznamu událostí zapsána 
zpráva s původní a novou hodnotou. Časový interval totalizátoru není odstartován. 
Původní hodnoty čítačů / integrátorů se tedy neukládají. Pokud je chcete uchovat, je 
nutno provést uložení dat (včetně čítačů) na CF kartu ještě před provedením nulování. 
Tímto nulováním lze začít platný záznam dat po období testů a uvádění do provozu 
s vynulovanými čítači a integrátory. 
Heslo pro přístup k nulování je možno zvolit rozdílné od hesla přístupu do 
konfigurace a k parametrům. Přednastavená hodnota je rovněž 00000. 
Nové heslo lze zvolit v menu Konfigurace → Data o přístroji → Hesla → Kód 

nulování 
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3.4 Konfigurace 
 

Po zvolení menu konfigurace se objeví okno pro zadání číselného hesla (pokud se 
zadá parametr Kód konfigurace 0000, je funkce hesla deaktivována). Heslem lze 
zabránit neoprávněné změně konfigurace přístroje. 
Po zadání hesla se zobrazí varování, které je nutno potvrdit tlačítkem Enter 
 Viz kap. 3.10. 
 

Princip Pohyb v menu a zadávání konfiguračních parametrů je založeno na principu 
ovládání postupného otevírání dialogových oken. 
 
  Název okna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aktuální nastavení 
 Parametr lze zvolit a měnit 
 Parametr není přístupný 
 

 Menu Konfigurace se dělí na tyto podskupiny: 
- Údaje o přístroji 
- Analogové vstupy 
- Událostní stopy 
- Ukládání měř. dat 
- Výstupy 
- Řídící funkce 
- Texty 
- Rozhraní 
- Nedokumentované parametry 
- Jemné doladění 
 

 Seznam veškerých parametrů je uveden v kapitole 4.2 Tabulka konfiguračních 
parametrů. 
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3.5 Seznam událostí 
 

Události Události mohou v přístroji aktivovat texty, které se seřazují do seznamu událostí, 
zapisovaného do paměti a na CF kartu. Událostí mohou být: 
- Alarmy, vyvolané překročením mezí u jednotlivých kanálů, 
- externí texty, aktivované binárními vstupy, 
- systémová hlášení (např. vypnutí/zapnutí napájení, změna času zimní/letní), 
- naplnění čítače, 
-  jakýkoli text o délce až 20 znaků, přenesený do přístroje po komunikační lince. 
 

Definice Pro všechny události kromě systémových hlášení lze zvolit 
události - jestli událost má aktivovat zařazení textu do seznamu, 
 - jestli se má použít standardní text přístroje 
 - nebo jeden z 18-ti definovatelných textů. 
 

Přiřazení Texty (standardní nebo 18 volně definovatelných) se k událostem přiřazují v menu 
textu konfigurace (viz kap. 4 Konfigurační parametry). 
 

Volně Až 18 textů lze zadat a přiřadit ke skupině standardních textů. Max. délka textu je 20 
definované znaků. 
texty 
 

Standardní Standardní texty jsou uvedeny v následující tabulce: 
texty 

Standardní text Poznámka 
Kanalx Min-alarm ZAP 
Kanalx Min-alarm VYP 
Kanalx Max-alarm ZAP 
Kanalx Max-alarm VYP 
Citac alarm x ZAP 
Citac alarm x VYP 
Binarni vstup y ZAP 
Binarni vstup y VYP 
Log. vstup y ZAP 
Log. vstup y VYP 

x = číslo kanálu 
y = číslo vstupu 

Citac x: y x = číslo kanálu čítače 
y = hodnota čítače (9 číslic) 

SIT ZAP 
SIT VYP 
Ztrata dat 
Letni cas ZAP 
Letni cas VYP 
Nova konfigurace 
Citac x reset z y na z 

 

"Text 1 – 18" 
 

18 volně definovatelných textů, 
délka 20 znaků. 

 

V případě binárních signálů a alarmů je ZAP a VYP k textu přiřazeno automaticky. 
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Úvodní Seznam událostí se volí z úvodního menu: 
menu  
Seznam 
událostí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ö Zvolte seznam událostí z úvodního menu. 
  ö Potvrďte tlačítkem Enter. 
 

Seznam  
událostí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Přímý přechod zpět na zobrazení trendu 
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3.6 CF karta 
 
Automatické Měřená data ukládaná do vnitřní pracovní paměti přístroje se v pravidelných 
ukládání intervalech zaznamenávají na CF kartu. Vyhodnocení dat z CF karty na PC umožňuje 
měřených specielní program, který lze k přístroji přikoupit. 
dat 
 

Uložení a  Rovněž konfiguraci přístroje lze nahrát na CF kartu nebo z ní do přístroje přehrát. 
nahrání Tím je možno kopírovat konfiguraci z jednoho přístroje do druhého nebo přenášet 
konfigurace konfiguraci z konfiguračního programu v PC a naopak. 
 

 

Na CF kartě může být uložena vždy jen jedna konfigurace. Na kartě uložená 
konfigurace bude bez dalšího varování přepsána povelem CF karta → Konfig. 

data → CF. 
 
 

Úvodní Stránka CF karty se volí z úvodního menu: 
menu 
CF karta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ö Zvolte disketový manažer z úvodního menu. 
  ö Potvrďte tlačítkem Enter. 
 

 

Přístup na povely 
- Aktualizace CF včetně čítačů… 
- Měř. data celkem → CF 
- CF → Konfig. data 
- Konfig. data → CF 
je chráněn číselným heslem (od výrobce nastaveno na 0000). 
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CF karta 
Všechna dosud neuložená data jsou zapsána na CF kartu 

Intervaly hlášení čítačů a integrátorů jsou ukončeny a hodnoty uloženy 
na CF kartu, spolu se všemi dosud neuloženými data. Čítače 
a integrátory jsou vynulovány a opět spuštěny. 
 

Všechna měřená data z pracovní paměti jsou zapsána na CF kartu 
 

Konfigurace přístroje je zapsána na CF kartu 
 

Konfigurace přístroje je načtena z CF karty 
 

Rezerva karty 
Volná kapacita CF karty v procentech 

 
Při chybě pozadí bliká 

např. plná karta, žádná karta 
nebo alarm paměti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Odstartujte 

  Zvolte činnost 
 

 

+ Funkce zápisu dosud neuložených dat na CF kartu ukládá jen data, která ještě 
nebyla z přístroje načtena. Data jsou pak v paměti přístroje označena jako 
načtená. 

 Funkce zápisu všech měřených dat ukládá všechna data, včetně tech, která již 
byla dříve načtena. 
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Stavová Stavová hlášení manažeru CF karty se objevují v příslušném ovládacím okně. 
hlášení Možná jsou tato stavová hlášení: 

 

Stavové hlášení Popis 
CF KARTA 
AKTUALIZOVANA 

Těsně před vyjmutím karty z přístroje je nutno 
vyvolat funkci aktualizace karty, aby se na ní 
zaznamenala všechna změřená data až do 
okamžiku aktualizace. 

NENÍ CF KARTA V přístroji chybí CF karta, její symbol ve stavové 
řádce bliká. 

VADNA CF KARTA Během zápisu na kartu došlo k chybě. CF karta je 
vadná. 
Náprava: Vložte novou FAT 16 formátovanou 
kartu. 

CF KARTA PLNA Pokud je CF karta plná, bliká její symbol ve 
stavové řádce. Data nelze zapisovat. 
Náprava: Vložte novou prázdnou kartu ještě dříve, 
než se naplní pracovní paměť, jinak dojde ke 
ztrátě dat. 

KONFIG SOUBOR NENI Byl proveden pokus načíst konfiguraci z karty, ta 
však žádnou konfiguraci neibsahuje. 
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3.7 Info o přístroji 
 
 Toto okno obsahuje základní informace o přístroji. Dále se zde zobrazují chybová 

hlášení "Prázdná baterie" a "Ztráta dat". Při chybě bliká symbol i ve stavové řádce. 
 
Úvodní Info o přístroji se volí z úvodního menu: 
menu 
Info o 
přístroji  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ö Zvolte info o přístroji z úvodního menu a potvrďte 
    tlačítkem Enter. 
 
Info o přístroji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Info o přístroji obsahuje i údaj o softwarové verzi přístroje (např. 208.01.01). Tento 
údaj je důležitý, neboť některé funkce jsou dostupné jen od určité verze přístroje. 
 

Pokud přístroj obsahuje volitelnou výbavu binárních vstupů a výstupů, je vybaven 
i komunikační linkou RS232/485. 
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Chybová Možná jsou následující chybová hlášení: 
hlášení 

Chybové hlášení Popis 
Žádné Přístroj je v pořádku 
Ztráta dat Od posledního vypnutí přístroje došlo k vybití 

zálohovací lithiové baterie nebo zálohovacího 
kondenzátoru. Datum a čas je resetován na 
01.01.00 a 00:00:00 hod. 
Náprava: 
Nastavte správný datum a čas ( Konfigurace, 
Údaje o přístroji, Datum a čas) a použijte novou 
CF kartu pro ukládání dat. 

Baterie  Hlášení se objeví u přístroje se zálohovací 
lithiovou baterií, pokud byl po ztrátě dat datum 
a čas znovu nastaven, ale baterie je stále vybita. 
Náprava: Přístroj zašlete příslušnému servisu 
k výměně baterie. 

 
+ K ztrátě dat může dojít při vypnutí přístroje po více než deseti letech u přístroje 

s lithiovou baterií, po více než dvou týdnech u přístroje s kondenzátorem 
(okolní teplota 15 – 25 °C). 

 
 
 

3.8 Zadávání textů 
 

Možnosti Texty lze zadávat pomocí konfiguračního programu, nebo přímo tlačítky přístroje. 
Dále je popsáno zadávání textů tlačítky z čelního panelu přístroje. 

 

Volba  Při požadavku na zadání textu u jakéhokoli konfiguračního parametru (např. 
znaku Konfigurace → Texty) se po potvrzení tlačítkem Enter na displeji objeví toto zadávací 

okno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volba znaku v textu 
Přepnutí na matrici znaků 
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Po zvolení znaku v textu, který se má upravovat a přepnutí na matrici znaků se kurzor 
přesune do této matrice na pozici znaku příslušného znaku. 
 
 
 
 
 
 

Zadání Pomocí kurzorových tlačítek se z matrice vybere požadovaný znak: 
znaku  

 
 
 
 

Volba znaku 
Potvrzení 

 

Po zadání všech znaků textu lze zadání potvrdit tlačítkem Enter, nebo změnu textu 
zrušit tlačítkem Exit. 
 
 

3.9 Zadávání hodnot 
 

Pomocí soft tlačítek se do přístroje zadávají i číselné hodnoty – jako příklad je zde 
uvedeno jemné doladění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet desetinných míst 

Volba pozice zadávané číslice 
Volba číslice – zvyšování, snižování 

 

+ Znaménko lze zadat jen u hodnot různých od nuly. Zadávání hodnoty tedy nelze 
začít znaménkem, pokud původní hodnota je 0. 

 

Zadání lze potvrdit tlačítkem Enter, nebo zrušit tlačítkem Exit. 
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3.10 Zadání hesla 
 
 

Přístup k některým funkcím přístroje je od výrobce zablokován přístupovým heslem: 
- menu Konfigurace 
- části menu manažeru CF karty, 
- menu Parametrizace → Nulování. 
 

Počáteční nastavení hesel výrobcem je 00000. 
 

Heslem lze rovněž zablokovat přístup k přístroji po komunikaci (s výjimkou 
konfiguračního programu Setup). Počáteční nastavení výrobcem je ale 0 (bez hesla). 
Pokud zadáte jinou hodnotu než 0, musí být stejná hodnota rovněž posílána při 
komunikaci do přístroje. 
 

+ Další informace o blokování komunikace heslem jsou uvedeny v návodu ke 
komunikačním linkám. 

 
Každé z přístupových hesel lze zadat rozdílně – viz kap. 4.2.2. 
 

Zadání  
hesla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volba pozice zadávané číslice 
Volba číslice – zvyšování, snižování 

 
Po zadání všech číslic hesla lze zadání potvrdit tlačítkem Enter, nebo změnu hesla 
zrušit tlačítkem Exit. 
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Zadání  
hesla  
v menu 
konfigurace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po zadání přístupového hesla do menu konfigurace se ještě před povolením přístupu 
zobrazí upozornění, které je nutno potvrdit tlačítkem Enter. 
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4.1 Příklad ovládání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) Přístup lze chránit heslem 
2.) Zrušení, platí původní nastavení 
3.) Potvrzení nového zadání 
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4.2 Přehled konfiguračních parametrů 
 

Následující tabulky obsahují úplný přehled všech konfiguračních parametrů. 
Parametry jsou uvedeny v pořadí, v jakém se objevují v menu přístroje. 
První sloupec tabulky obsahuje cestu k příslušnému parametru, v druhém sloupci je 
uveden rozsah možného nastavení (původní nastavení od výrobce je uvedeno tučně) a 
v třetím sloupci je uveden význam parametru, pokud není z jeho názvu zcela zřejmý. 
 

4.2.1 Nastavení parametrů 
 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Kontrast Parametrizace 

→ Kontrast 
0 – 16 - 31 Jas displeje 

Zobrazení 
posuvu 

Parametrizace 
→ Zobrazení posuvu 

v mm/h, 
čas/rastr 
paměť. cykl 

Volba zobrazení posuvu 
trendů 

Vypnutí 
displeje 

Parametrizace 
→ Vypnutí displeje 
 → Událost vypnutí 

Uplynulý čas 
Řídící sign. 

Způsob vypínání 
displeje 

Uplynulý 
čas 

Parametrizace 
→ Vypnutí displeje 
 → Uplynutí času 

0...32767 min. Čas, po němž je displej 
vypnut. Po stisknutí 
jakéhokoli tlačítka se 
displej opět zapne. 0 = 
displej nevypíná. 

Řídící 
signál 

Parametrizace 
→ Vypnutí displeje 
 → Řídící signál 

Vypnuto 
Dig. vstup 1...4 
Log. kanál 1...6 
Dolní mez 1...6 
Dolní součt. mez 
Horní mez 1...6 
Horní součt. mez 
Čítač/int/meze 1...6 
Součtový alarm 
CF karta, 
IntMemAlmCF 
IntMemAlmSer 
MemAlmCFcard 
Modbus návěští 

Volba signálu pro 
vypínání displeje 

Druh 
signálu 

Parametrizace 
→ Vzhled diagramu 
 → Druh signálu 

Analog. vst. 
Analog&udal. 

Volba signálů pro 
zobrazení 

Znázorně-
ní kanálu 

Parametrizace 
→ Vzhled diagramu 
 → Znázornění kanálů 

Malé zobrazení 
Skálování 
Bargraf 
Velké zobrazení 
Vypnuto 

Určuje se forma 
grafického zobrazení 

Zobrazení 
kanálu 

Parametrizace 
→ Vzhled diagramu 
 → Zobrazení kanálu 
  → Analogový vstup 
   1...6 

Ano 
Ne 

Volí se kanály pro 
zobrazení v hlavičce 
grafu 
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 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Perforace Parametrizace 

→ Vzhled diagramu 
 → Perforace 

Ne 
Ano 

Při volbě Ano je na 
okrajích displeje 
zobrazena perforace, 
takže stránka připomíná 
klasický záznam na 
registrační papír. Lze 
použít pouze při 
zobrazení analogových a 
žádných binárních 
(událostních) vstupů.  

Nulování 
čítače / int. 

Parametrizace 
→ Nulování 
 → Kanál 1...6 

-999999999...0... 
999999999 
 

Zde lze zadat počáteční 
hodnotu čítače / 
integrátoru. Původní 
hodnota není zachována. 
Změna hodnoty je 
zanesena do seznamu 
událostí.  

 
 

4.2.2 Konfigurace → Údaje o přístroji 
 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Označení 
přístroje 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Označení přístroje 

16 znaků  

Datum Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
 → Datum a čas 
→ Datum 

jakýkoli datum Zadání reálného datumu 

Čas Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Datum a čas 
→ Čas 

jakýkoli čas Zadání reálného času 

Synchroni-
zace času 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Datum a čas 
→ Synchronizace 
             času 

Vypnuto 
Dig. vstup 1...4 
Log. kanál 1...6 
Dolní mez 1...6 
Dolní součt. mez 
Horní mez 1...6 
Horní součt. mez 
Čítač/int/meze 1...6 
Součtový alarm 
CF karta, 
IntMemAlmCF 
IntMemAlmSer 
MemAlmCFcard 
Modbus návěští 

Pomocí této funkce lze 
synchronizovat systémové 
hodiny několika přístrojů. 
Pokud přiřadíme funkci 
některému z binárních 
vstupů, dojde při jeho 
kladné náběžné hraně 
(přechod z log. 0 na log. 
1) k synchronizaci hodin 
zaokrouhlením na celé 
vteřiny nahoru nebo dolů. 
Příklad: 
12:55:29 → 12:55:00 
12:55:30 → 12:56:00 
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 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Letní čas 
(přepnutí) 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Letní čas 
→ Přepnutí na letní 
             čas 

Vypnuto 
Zadání času 
Automaticky 

Automatické přepnutí: 
Mezi 2.00 a 3.00 hod. 
poslední neděli v březnu a 
říjnu. 

Letní čas 
(datum 
začátku) 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Letní čas 
→ Datum začátku 

jakýkoli datum Pouze při nastavení 
parametru Přepnutí na 

letní čas na Zadání času. 

Letní čas 
(čas 
začátku) 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Letní čas 
→ Čas začátku 

jakýkoli čas Pouze při nastavení 
parametru Přepnutí na 

letní čas na Zadání času. 

Letní čas 
(datum 
konce) 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Letní čas 
→ Datum konce 

jakýkoli datum Pouze při nastavení 
parametru Přepnutí na 

letní čas na Zadání času. 

Letní čas 
(čas konce) 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Letní čas 
→ Čas konce 

jakýkoli čas Pouze při nastavení 
parametru Přepnutí na 

letní čas na Zadání času. 

Jazyk Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Jazyk 

Německy, anglicky, 
francouzsky, holandsky, 
španělsky, italsky, 
maďarsky, česky, 
švédsky, polsky, dánsky, 
finsky, portugalsky, 
rusky 

 

Jednotka 
teploty 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Jednotka teploty 

°C 
°F 

 

Ukládání 
dat 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Ukládání dat 

na CF kartu 
na RS xxx 

Určuje se, kam se data 
většinou ukládají, údaj 
volné kapacity na 
stavové řádce se pak 
týká zvoleného media 

Alarm 
paměti 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Alarm paměti 

1...10...100% Pokud rezerva na CF 
kartě nebo v pracovní 
paměti dosáhne 
zadaného limitu, jsou 
aktivovány signály 
IntMemAlmCF, 
IntMemAlmSer, 
MemAlmCFcard. 
→ 2.4 Binární signály 

 



4. Konfigurační parametry 
 

 
KS 3002 – Návod k použití 48 

 

 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Kód  
konfigura-
ce 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Kód konfigurace 
         (Heslo) 

0000....9999 Heslo pro přístup do 
konfigurace. 0000 = bez 
hesla. 
Data v  paměti jsou při 
změně konfigurace 
vymazána. 

Kód  
manažeru 
CF karty 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Kód man. CF karty 
         (Heslo) 

0000....9999 Heslo pro přístup k 
funkcím manažeru CF 
karty. 0000 = bez hesla. 

Kód  
nulování 
čítačů / int. 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Nulování 
         (Heslo) 

0000....9999 Heslo pro přístup 
k funkci nulování 
čítačú/integrátorů. 
0000 = bez hesla 

Kód  
RS232/485 
Ethernet 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ RD232/485+Ethernet 
         (Heslo) 

0000....9999 Heslo pro přístup 
k datům po komunikaci. 
0000 = bez hesla. 

Úvodní 
data/ 
preset 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Úvodní data/preset 

Ne 
Ano 

Vždy ne, při ano se 
nastaví původní data 
výrobce. 

Povolení 
volitelné 
výbavy 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Výbava 

 Parametr se používá 
k povolení činnosti 
přídavných funkcí 
volitelné výbavy. Pokud 
jsou všechny přídavné 
funkce v přístroji 
povoleny, parametr je 
nepřístupný. 

Povolení 
výbavy - 
kód 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Výbava 

→ Kód 

zobrazení kódu Kód, který se zde 
zobrazí, je nutno zaslat 
výrobci. Ten pak zašle 
autorizační kód. 

Povolení 
výbavy - 
kód 

Konfigurace 
→ Údaje o přístroji 
→ Výbava 

→ Kód 

zobrazení kódu Kód, který se zde 
zobrazí, je nutno zaslat 
výrobci. Ten pak zašle 
autorizační kód. 

Údaje o 
přístroji - 
text 

V konfiguračním programu Setup lze zadat text údajů o přístroji (až 500 znaků), 
text se ukládá s měřenými daty a lze jej zobrazit programem pro vyhodnocení 
dat. V přístroji zobrazit nelze. 
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4.2.3 Konfigurace → Analogové vstupy 
 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Čidlo 
 

Konfigurace 
→ Analogové vstupy 
→ Analogový vstup 
       1..6 
→ Čidlo 

Vypnuto, 
Odporový. teploměr, 
termočlánek, 
proud, 
napětí 

Možnost nastavování 
dalších parametrů je 
odvislá od zvoleného 
typu čidla. 

Lineariza-
ce 
 

Konfigurace 
→ Analogové vstupy 
→ Analogový vstup 1...6 
→ Linearizace 

Lineární, Pt100, Pt100 
JIS, Pt100 GOST, 
Ni100, Pt500, Pt1000, 
Pt50, Cu50, Cu 100,  
Fe-CuNi J, NiCrCuNi E, 
Ni-CrNi K, NiCrSi N, 
Cu-CuNi T,PtRhPtRh B, 
PtRh-Pt R, PtRh-Pt S, 
Cu-CuNi U, Fe-CuNi L, 
W3W25Re D, 
W3W26Re C, 
CromelCopel. 

 

Druh 
připojení 
 

Konfigurace 
→ Analogové vstupy 
→ Analogový vstup 1...6 
→ Druh připojení 

2 – 4vodičové Jen u odporového 
teploměru. 

Srovnávací 
místo 
 

Konfigurace 
→ Analogové vstupy 
→ Analogový vstup 1...6 
→ Srovnávací 
             místo 

Interní Pt100 
Extern konst. 

 

Externí 
srovnávací 
teplota 
 

Konfigurace 
→ Analogové vstupy 
→ Analogový vstup 1...6 
→ Ext. srov. tepl. 

-50....+150 °C Externí kompenzační 
teplota studeného konce 
termočlánků 

Počátek 
rozsahu 
 

Konfigurace 
→ Analogové vstupy 
→ Analogový vstup 1...6 
→ Počátek rozsahu 

jakákoli hodnota 
4 mA 

 

Konec 
rozsahu 
 

Konfigurace 
→ Analogové vstupy 
→ Analogový vstup 1...6 
→ Konec rozsahu 

jakákoli hodnota 
20 mA 

 

Počáteční 
teplota 
 

Konfigurace 
→ Analogové vstupy 
→ Analogový vstup 1...6 
→ Start. teplota 

jakákoli hodnota Pouze pro proud nebo 
napětí a linearizaci podle 
termočlánku nebo odp. 
teploměru. Určeno 
pouze pro 
nelinearizované signály. 

Koncová 
teplota 
 

Konfigurace 
→ Analogové vstupy 
→ Analogový vstup 1...6 
→ Koncová teplota 

jakákoli hodnota 
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 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Počátek 
stupnice 
 

Konfigurace 
→ Analogové vstupy 
→ Analogový vstup 1...6 
→ Počátek stupnice 

-99999...0...+99999  

Konec  
stupnice 
 

Konfigurace 
→ Analogové vstupy 
→ Analogový vstup 1...6 
→ Konec stupnice 

-99999...+100...+99999  

Konstanta 
filtru 
 

Konfigurace 
→ Analogové vstupy 
→ Analogový vstup 1...6 
→ Další parametry 
→ Konstanta filtru 

0,0...0,1...10,0 s  

 
 

4.2.4 Konfigurace → Matematické kanály 
 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Počátek 
stupnice 
 

Konfigurace 
→ Mat. kanál 
→ Mat. kanál 1...6 
→ Počátek stupnice 

-99999...0...+99999 Počátek stupnice 
matematického kanálu. 
Funkce kanálu se 
nastavuje konfiguračním 
programem. 

Konec  
stupnice 
 

Konfigurace 
→ Mat. kanál 
→ Mat. kanál 1...6 
→ Konec stupnice 

-99999...+100...+99999 Konec stupnice 
matematického kanálu. 
Funkce kanálu se 
nastavuje konfiguračním 
programem. 

 
 

4.2.5 Konfigurace → Čítač / integrátor (volitelná výbava) 
 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Kanál 
 

Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Kanály čítač / int. 

1...6 Volba kanálu, pro který 
jsou nastavovány 
následující parametry 

Funkce Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Kanály čítač / int. 

→ Kanál 1...6 
→ Funkce 

Vypnuto, 
čítač, 
integrátor, 
čítač provozních hodin. 

Volba požadované 
funkce 
→ kap. 2.5 

Typ Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Kanály čítač / int. 

→ Kanál 1...6 
→ Typ 

- periodický, 
- externí, 
- denní, 
- týdenní 
- měsíční 
- roční 
- celkový 
 -denní, od…do… 

 

Interval hlášení stavu, 
volí se interval, v nichž 
je stav čítače / 
integrátoru uložen a 
vynulován. 
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 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Vstupní 
signál 

Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Kanály čítač / int. 

→ Kanál 1...6 
→ Vstupní signál 

Vypnuto 
Dig. vstup 1...4 
Log. kanál 1...6 
Dolní mez 1...6 
Dolní součt. mez 
Horní mez 1...6 
Horní součt. mez 
Čítač/int/meze 1...6 
Součtový alarm 
CF karta, 
IntMemAlmCF 
IntMemAlmSer 
MemAlmCFcard 
Modbus návěští 

Parametr se zadává jen u 
funkce čítač a čítač 
provozních hodin. Volí se 
signál, který má být 
počítán. 

Vstupní 
signál 

Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Kanály čítač / int. 

→ Kanál 1...6 
→ Vstupní signál 

Analogový vstup 
1...3(6) 
Matematický kanál 1...6 

Parametr se zadává jen u 
funkce integrátor. Volí se 
signál, který má být 
integrován. 

Váhový 
faktor 

Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Kanály čítač / int. 
 → Kanál 1...6 
 → Váhový faktor 

-99999...+1...99999 Zadání váhového faktoru. 
Pokud je např. zadáno 
0,001, je dosaženo 
konverze průtoku v l/s na 
množství v m3. Při zadání 
záporného faktoru –1 bude 
čítač odčítat směrem dolů. 

Časová 
základna 

Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Kanály čítač / int. 
 → Kanál 1...6 
 → Čas. základna 

Vteřina, 
minuta, 
hodina, 
den. 

Parametr se zadává jen u 
funkce integrátor nebo 
čítač provozních hodin. 
Volí se časová základna 
pro integrátor (např. 
vteřiny pokud snímač 
generuje signál v l/s. 
U čítače provozních hodin 
se volí časová jednotka 
pro počítání času. 

Limit Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Kanály čítač / int. 

→ Kanál 1...6 
→ Limit 

0...99999 Parametr se zadává jen u 
funkce integrátor. Zadává 
se mez vstupního signálu, 
od níž je integrace 
spuštěna. 

Označení 
kanálu 
(řádek 1) 
 

Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Kanály čítač / int. 

→ Kanál 1...6 
→ Označení kanálu 

12 znaků 
Counter/Int. 

Zadaný text se spolu 
s řádkou 2 a hodnotou 
zobrazuje na displeji 
(vizualizace a seznam 
událostí) 
→ kap. 3.2.7 
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 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Označení 
kanálu 
(řádek 2) 
 

Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Kanály čítač / int. 

→ Kanál 1...6 
→ Označení kanálu 

12 znaků 
Channel 1 - 6 

Zadaný text se spolu 
s řádkou 1 a hodnotou 
zobrazuje na displeji 
(vizualizace a seznam 
událostí) 

Jednotka 
 

Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Kanály čítač / int. 

→ Kanál 1...6 
→ Jednotka 

5 znaků 
 

Zadaná jednotka se 
spolu s texty řádky 1, 2 a 
hodnotou zobrazuje na 
displeji (vizualizace a 
seznam událostí) 

Desetinné 
místo 
 

Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Kanály čítač / int. 

→ Kanál 1...6 
→ Des. místo 

automaticky, 
X.XXXX, XX.XXX, 
XXX.XX, XXXX.X, 
XXXXX 

Zadává se desetinné 
místo pro zobrazení 
hodnoty čítače / 
integrátoru. 

Text čítače Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Kanály čítač / int. 

→ Kanál 1...6 
→ Text 

Standardní text, 
text 1 – 18, 
žádný text. 

Zvolený text se zobrazí 
na stavové řádce a 
v seznamu událostí při 
změně hodnoty čítače. 

Alarm Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Kanály čítač / int. 

→ Kanál 1...6 
→ Alarm 

Vypnut, 
aktivován 

. 

Mez Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Kanály čítač / int. 

→ Kanál 1...6 
→ Mez 

-99999…+100…99999 Při překročení meze je 
aktivován alarm. Pomocí 
váhového faktoru lze 
rozlišit překročení nebo 
podkročení meze (při 
kladném faktoru je 
alarm aktivován při 
překročení meze). 

Text 
alarmu 

Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Kanály čítač / int. 

→ Kanál 1...6 
→ Text alarmu 

Standardní text, 
text 1 – 18, 
žádný text. 

Při aktivaci alarmu se 
zvolený text zobrazí na 
stavové řádce a 
v seznamu událostí. 

Synchroni-
zační čas 

Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Synchron. čas 

jakýkoli čas, 
(00:00:00) 

Čas, při němž dojde 
k uložení hodnoty čítače 
/ integrátoru při denním 
týdenním, měsíčním 
nebo ročním intervalu. 



4. Konfigurační parametry 
 

 
 53 KS 3002 – Návod k použití 

 

 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Perioda Konfigurace 

→ Čítač / integrátor 
→ Perioda 

1 min, 2 min, 3 min, 
4 min, 5 min, 10 min, 
15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 
3 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h. 

Parametr se zadává jen, 
pokud je alespoň u 
jednoho čítače / 
integrátoru zvolen typ 
intervalu periodický. 
Interval, při němž dojde 
k uložení hodnoty čítače 
/ integrátoru. 

Externí 
řídicí 
signál 

Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 

→ Ext. ctrl. signál 

Vypnuto 
Dig. vstup 1...4 
Log. kanál 1...6 
Dolní mez 1...6 
Dolní součt. mez 
Horní mez 1...6 
Horní součt. mez 
Čítač/int/meze 1...6 
Součtový alarm 
CF karta, 
IntMemAlmCF 
IntMemAlmSer 
MemAlmCFcard 
Modbus návěští 

Parametr se zadává jen, 
pokud je alespoň u 
jednoho čítače / 
integrátoru zvolen typ 
intervalu externí. Pokud je 
zvolený signál ve stavu 1, 
čítač / integrátor pracuje, 
po změně stavu na 0 je 
jeho hodnota uložena a 
vynulována. 

Den Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Den 

Pondělí, úterý, středa, 
čtvrtek, pátek, sobota, 
neděle. 

Parametr se zadává jen, 
pokud je alespoň u 
jednoho čítače / 
integrátoru zvolen typ 
intervalu týdenní. 
K uložení hodnoty čítače 
/ integrátoru dojde ve 
zvolený den a zadaném 
synchronizačním čase.. 

Počátek 
denně 

Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Počátek denně 

jakýkoli čas, 
(06:00:00) 

Parametr se zadává jen, 
pokud je alespoň u 
jednoho čítače / 
integrátoru zvolen typ 
intervalu denně 
od…do… 

Konec 
denně 

Konfigurace 
→ Čítač / integrátor 
→ Konec denně 

jakýkoli čas, 
(18:00:00) 

Parametr se zadává jen, 
pokud je alespoň u 
jednoho čítače / 
integrátoru zvolen typ 
intervalu denně 
od…do… 
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 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Nulování Konfigurace 

→ Čítač / integrátor 
→ Nulování 

Vypnuto 
Dig. vstup 1...4 
Log. kanál 1...6 
Dolní mez 1...6 
Dolní součt. mez 
Horní mez 1...6 
Horní součt. mez 
Čítač/int/meze 1...6 
Součtový alarm 
CF karta, 
IntMemAlmCF 
IntMemAlmSer 
MemAlmCFcard 
Modbus návěští 

Zadání události, kdy dojde 
k vynulování všech čítačů 
/ integrátorů bez uložení 
jejich hodnot. 

 
 

4.2.6 Konfigurace → Záznam 
 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Vstupní 
signál 

Konfigurace 
→ Záznam 

→ Analogové kanály 
→ Analog. kanál 1...6 
→ Vstupní signál 

Analogový vstup 1...6 
Matematický kanál 1...6 

Volba kanálu pro záznam 
(ukládání do paměti). 

Označení 
kanálu 
 

Konfigurace 
→ Analogové kanály 

→ Analogový kanál 1…6 
→ Označení kanálu 

16 znaků 
Analogový kanál 1...6 
 

Označení kanálu, které 
se objevuje v hlavičce 
sloupcového grafu a na 
stupnici. 

Jednotka 
 

Konfigurace 
→ Analogové kanály 

→ Analogový kanál 1…6 
→ Jednotka 

5 znaků 
% 

 

Formát 
desetinné 
čárky 
 

Konfigurace 
→ Analogové kanály 

→ Analogový kanál 1…6 
→ Formát des. čárky 

automaticky, 
X.XXXX, XX.XXX, 
XXX.XX, XXXX.X, 
XXXXXX 

Automaticky: Zobrazení 
s nejvyšším rozlišením. 

Tloušťka 
čáry 
 

Konfigurace 
→ Analogové kanály 

→ Analogový kanál 1…6 
→ Tloušťka čáry 

Tenký 
Tlustý 

Pro zobrazení trendů

Alarmy 
 

Konfigurace 
→ Analogové kanály 

→ Analogový kanál 1…6 
→ Alarmy 

Vypnuto 
Aktivováno 

 

Min. 
mezní 
hodnota 
alarmu 

Konfigurace 
→ Analogové kanály 

→ Analogový kanál 1…6 
 → Alarmy 
→ Mezní hodnota min 

-99999…0…+99999 
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 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Max. 
mezní 
hodnota 
alarmu  

Konfigurace 
→ Analogové kanály 

→ Analogový kanál 1…6 
 → Alarmy 
 →Mezní hodnota max 

-99999...0...+99999 

Hystereze 
 

Konfigurace 
→ Analogové kanály 

→ Analogový kanál 1…6 
 → Alarmy 
 → Hystereze  

-99999...0...+99999 

 (1) Min. mezní hodnota 
(2) Max. mezní hodnota 
(3) Hystereze 
 
 
 
 
 

Text min. 
alarmu 
 

Konfigurace 
→ Analogové kanály 

→ Analogový kanál 1…6 
  → Alarmy 
 

Standardní text 
Text 1...18 
Žádný text 

→ 3.5 Seznam událostí 
→ Konfigurace→ Texty 
 
 

Text max. 
alarmu 
 

Konfigurace 
→ Analogové kanály 

→ Analogový kanál 1…6 
  → Alarmy 
 

Standardní text 
Text 1...18 
Žádný text 

Zpoždění 
alarmu 
 

Konfigurace 
→ Analogové kanály 

→ Analogový kanál 1…6 
  → Alarmy 
 

0...32767 s Zpoždění je aktivováno, 
je-li nastavena hodnota 
> 0. Při aktivovaném 
zpoždění dojde k alarmu 
jen pokud překročení 
mezní hodnoty trvá déle 
než nastavené zpoždění. 
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 Konfigurace → Událostní stopy 
 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Vstupní 
signál 
 

Konfigurace 
→ Událostní stopy 
→ Událostní stopa 1...4 
 → Vstupní signál 

Vypnuto 
Dig. vstup 1...4 
Log. kanál 1...6 
Dolní mez 1...6 
Dolní součt. mez 
Horní mez 1...6 
Horní součt. mez 
Čítač/int/meze 1...6 
Součtový alarm 
CF karta, 
IntMemAlmCF 
IntMemAlmSer 
MemAlmCFcard 
Modbus návěští 

Zde se volí obsazení 
nebo vypnutí událostní 
stopy. 

Označení 
stop 
 

Konfigurace 
→ Událostní stopy 
→ Událostní stopa 1...4 
 → Označení stopy 

7 znaků 
BE 1...4 

 

 
 

 Konfigurace → Ukládání měř. dat 
 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Status 
paměti 
Normální 
provoz 

Konfigurace 
→ Ukládání měř. dat 
 → Normální provoz 
 → Status paměti 

Vypnuto 
Zapnuto 

 

Hodnota 
do paměti 
Normální 
provoz 

Konfigurace 
→ Ukládání měř. dat 
 → Normální provoz 
 → Hodnota do paměti 

Střední hodnota 
Okamžitá hodnota 
Minimum, maximum 
Špičková hodnota 

→ 2.7 Provozní režimy 
→ 2.8 Ukládání dat 

Četnost 
paměti 
Normální 
provoz 

Konfigurace 
→ Ukládání měř. dat 
 → Normální provoz 
 → Četnost paměti 

0...60...32767 s 
 

→ 2.7 Provozní režimy 
→ 2.8 Ukládání dat 
 

Čas 
počátku 
Časový 
provoz 

Konfigurace 
→ Ukládání měř. dat 
 → Časový provoz 
 → Čas počátku 

jakýkoli čas 
 

Vypnuto, je-li čas 
počátku = čas konce 
 

Čas konce 
Časový 
provoz 

Konfigurace 
→ Ukládání měř. dat 
 → Časový provoz 
 → Čas konce 

jakýkoli čas 
 

Hodnota 
do paměti 
Časový 
provoz 

Konfigurace 
→ Ukládání měř. dat 
 → Časový provoz 
 → Hodnota do paměti 

Střední hodnota 
Okamžitá hodnota 
Minimum, maximum 
Špičková hodnota 

→ 2.5 Provozní režimy 
→ 2.6 Ukládání dat 
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 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Četnost 
paměti 
Časový 
provoz 

Konfigurace 
→ Ukládání měř. dat 
 → Časový provoz 
 → Četnost paměti 

1...5...32767 s 
 

→ 2.5 Provozní režimy 
→ 2.6 Ukládání dat 

Řídící 
signál 
Událostní 
provoz 
 

Konfigurace 
→ Ukládání měř. dat 
 → Událostní provoz 
 → Řídící signál 

Vypnuto 
Dig. vstup 1...4 
Log. kanál 1...6 
Dolní mez 1...6 
Dolní součt. mez 
Horní mez 1...6 
Horní součt. mez 
Čítač/int/meze 1...6 
Součtový alarm 
CF karta, 
IntMemAlmCF 
IntMemAlmSer 
MemAlmCFcard 
Modbus návěští 

Při aktivaci zvoleného 
signálu se přepíná na 
událostní provoz. 

Hodnota 
do paměti 
Událostní 
provoz 

Konfigurace 
→ Ukládání měř. dat 
 → Událostní provoz 
 → Hodnota do paměti 

Střední hodnota 
Okamžitá hodnota 
Minimum, maximum 
Špičková hodnota 

→ 2.5 Provozní režimy 
→ 2.6 Ukládání dat 

Četnost 
paměti 
Událostní 
provoz 

Konfigurace 
→ Ukládání měř. dat 
 → Událostní provoz 
 → Četnost paměti 

1...5...32767 s 
 

→ 2.5 Provozní režimy 
→ 2.6 Ukládání dat 

 
 

4.2.7 Konfigurace → Výstupy (volitelná výbava) 
 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Poloha 
sepnutí 
Výstupy 

Konfigurace 
→ Výstupy 
 → Relé K1 – K3 
 → Poloha sepnutí 

Vypnuto 
Spíná 
Rozpíná 

Standardně je K1 
konfigurováno jako 
rozpínací, K2 a K3 
vypnuté. 

Řídící 
signál 
Výstupy 

Konfigurace 
→ Výstupy 
 → Relé K1 – K3 
 → Řídící signál 

Vypnuto 
Dig. vstup 1...4 
Log. kanál 1...6 
Dolní mez 1...6 
Dolní součt. mez 
Horní mez 1...6 
Horní součt. mez 
Čítač/int/meze 1...6 
Součtový alarm 
CF karta, 
IntMemAlmCF 
IntMemAlmSer 
MemAlmCFcard 
Modbus návěští 

Zvolený signál ovládá 
výstupní relé. 
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4.2.8 Konfigurace → Řídicí funkce 
 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Externí 
texty 
Binární 
vstup 1...4 

Konfigurace 
→ Řídící funkce 
 → Externí texty 
 → Binární vstup 1...4 

Standardní text 
Text 1...18 
Žádný text 

→ 3.5 Seznam událostí 
→ 4.2.9 Konfigurace 
→Texty 
 

Externí 
texty 
Logické 
kanály 
1...6 

Konfigurace 
→ Řídící funkce 
 → Externí texty 
 → Logický kanál 1...6 

Standardní text 
Text 1...18 
Žádný text 

→ 3.5 Seznam událostí 
→ 4.2.9 Konfigurace 
→Texty 
 

Blokování 
klávesnice 

Konfigurace 
→ Řídící funkce 
 →Blokování klávesnice 

Vypnuto 
Dig. vstup 1...4 
Log. kanál 1...6 
Dolní mez 1...6 
Dolní součt. mez 
Horní mez 1...6 
Horní součt. mez 
Čítač/int/meze 1...6 
Součtový alarm 
CF karta, 
IntMemAlmCF 
IntMemAlmSer 
MemAlmCFcard 
Modbus návěští 

Při aktivaci zvoleného 
signálu je ovládání 
z klávesnice 
zablokováno. 

 
 

4.2.9 Konfigurace → Texty 
 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Texty 
 

Konfigurace 
→ Texty 
 → Text 1...18 

20 znaků 
 
Text 1...18 

 

 
 

4.2.10 Konfigurace → Komunikační rozhraní 
 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Druh 
rozhraní 

Konfigurace 
→ Rozhraní 

→ RS232/485 
 → Druh rozhraní 

RS 232 
RS 485 

Volba komunikačního 
rozhraní (volitelná 
výbava) 

Protokol 
 

Konfigurace 
→ Rozhraní 

→ RS232/485 
 → Protokol 

MODBUS 
Jbus 
 

 

Rychlost 
přenosu 
 

Konfigurace 
→ Rozhraní 

→ RS232/485 
 → Rychlost přenosu 

9600 Baud 
19200 Baud 
38400 Baud 
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 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Datový 
formát 
 

Konfigurace 
→ Rozhraní 

→ RS232/485 
 → Datový formát 

8 – 1 - žádná 
8 – 1 - lichá 
8 – 1 - sudá 
8 – 2 - žádná 

 

Adresa 
přístroje 

Konfigurace 
→ Rozhraní 

→ RS232/485 
 → Adresa přístroje 

1...254  

Min. čas 
odezvy 

Konfigurace 
→ Rozhraní 

→ RS232/485 
 → Min. čas odezvy 

0...500 ms  

 
 

 Konfigurace → Ethernet 
 Parametr Rozsah nastavení Popis 
IP adresa Konfigurace 

→ Rozhraní 
→ Ethernet 

 → IP adresa 

000.000.000.000... 
192.168.000.010... 
255.255.255.255 

Zde se nastaví IP adresa 
přístroje. 

Maska 
podsítě 

Konfigurace 
→ Rozhraní 

→ Ethernet 
 → Maska 

000.000.000.000... 
255.255.000.000... 
255.255.255.255 

Zde se nastaví maska 
podsítě. Pomocí masky 
jsou přístroje 
kombinovány do podsítí. 
Všechny přístroje, 
jejichž IP adresy při log. 
AND spojení odpovídají 
masce, patří do jedné 
podsítě a mohou spolu 
komunikovat.  

Výchozí 
brána 

Konfigurace 
→ Rozhraní 

→ Ethernet 
 → Brána 

000.000.000.000... 
255.255.255.255 

Zde je nastavena 
standardní výchozí 
brána. Všechny přístroje 
v podsíti spolu 
komunikují 
prostřednictvím výchozí 
brány. 

 

4.2.11 Konfigurace → Nezdokumentované parametry 
 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Nezdoku-
mentované 
parametry 
1-40 

Konfigurace 
→ Nezdok. parametry 

→ Parametr 1 - 40 

 Tyto parametry jsou 
určeny pro přizpůsobení 
specifickým 
požadavkům. Změny 
v nastavení lze provést 
pouze s výslovným 
souhlasem výrobce 
zařízení. 
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4.2.12 Konfigurace → Jemné doladění 
 Parametr Rozsah nastavení Popis 
Status 
doladění 

Konfigurace 
→ Jemné doladění 
 → Analogový vstup 1...6 
 → Status doladění 

Vyp 
Zap 

Zde lza aktivovat 
doladění (korekci) 
analogového vstupu. 

Počáteční 
skutečná 
 

Konfigurace 
→ Jemné doladění 
 → Analogový vstup 1...6 
 → Počáteční skutečná 

-99999...0...99999 Počáteční skutečná 
hodnota. Pouze pokud 
status doladění = zap. 

Počáteční 
zadaná 
 

Konfigurace 
→ Jemné doladění 
 → Analogový vstup 1...6 
 → Počáteční žádaná 

-99999...0...99999 Počáteční korigovaná 
hodnota. Pouze pokud 
status doladění = zap. 

Koncová 
skutečná 
 

Konfigurace 
→ Jemné doladění 
 → Analogový vstup 1...6 
 → Koncová skutečná 

-99999...1000...99999 Koncová skutečná 
hodnota. Pouze pokud 
status doladění = zap. 

Koncová 
žádaná 

Konfigurace 
→ Jemné doladění 
 → Analogový vstup 1...6 
 → Koncová skutečná 

-99999...1000...99999 Koncová korigovaná 
hodnota. Pouze pokud 
status doladění = zap. 

 

+ Pomocí jemného doladění lze eliminovat systematické chyby v měření, např. 
z důvodu nevhodného umístění čidla. 

 Příklad: 
 Čidlo měří teplotu v rozmezí 200...300°C. Je instalováno v peci na takovém 

místě, že měří vždy o 10°C nižší hodnotu, než je teplota ohřívaného materiálu. 
Tuto chybu měření lze pomocí funkce jemného doladění korigovat. 

 Počáteční skutečná : 200 °C 
 Počáteční žádaná : 210 °C 
 Koncová skutečná : 300 °C 
 Koncová žádaná : 310 °C 
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Konfigurační program slouží k jednoduchému vytvoření konfiguračních souborů 
a ke konfiguraci přístroje z PC. 
 

5.1 Požadavky na PC 
 
Minimální  Pro instalaci konfiguračního programu musí PC splňovat tyto minimální 
konfigurace požadavky: 
 

 - IBM kompatibilní PC s procesorem Pentium III 
 - paměť 128 MB 
 - CD mechanika 
 - myš 
 - jedna volná sériová linka, nebo síťové připojení nebo čtečka CF karet (podle 

vybavení) 
 - 120 MB volný prostor na pevném disku 
 - VGA grafická karta 
 - operační systém Windows NT4.0/2000/XP 
 

 Pro propojení PC s Data monitorem je nezbytné: 
 - propojovací kablík s adapterem obj.č. 9407 301 90111, nebo 
 - čtečka CF karet, nebo 
 - síťové připojení (Ethernet). 
 

Doporučená  - Pentium IV 
konfigurace - Windows 2000 nebo XP 
 - paměť 256 MB 
 - 2 GB volný prostor na pevném disku pro data 
 

5.2 Instalace 
 

Spuštění  + Před instalací vypněte všechny běžící programy. 
instalačního  Vložte CD do mechaniky, instalace naběhne automaticky. 
programu Pokud se instalace nespustí, aktivujte start.exe z hlavního adresáře. Instalační 

program Vás povede pomocí zpráv na obrazovce. 
 + Pokud během instalace nezadáte platné licenční číslo, budou omezeny 

funkce ukládání dat, přenos dat a tisk. 
 

Start programu Spusťte nainstalovaný „Setup program“ 
 Při prvním spuštění nebude vyžadováno jméno uživatele ani heslo. Tento dotaz 

při spuštění lze aktivovat v Extras menu pod funkcí Fresh log-in / Alter password. 

 Po aktivaci funkce log-in může být provedeno rozlišení mezi uživateli 
„Specialista“ a „Údržba“. Ti mají různá práva s ohledem na funkce programu.  

 viz kap. 6 Přístupová práva  
 

 Pokud je přihlašování aktivní, je třeba zadat: 
 
 
 
 
 
 
 
 + Mějte na paměti, že ne všechny funkce jsou přístupné všem uživatelům. 
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5.3 Uživatelské rozhraní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lišta menu Na této liště lze zvolit jednotlivé funkce konfiguračního programu. 
    5.8 Funkce menu 
 
Lišta nástrojů Lišta nástrojů obsahuje zvolené funkce z lišty menu. Lze je spustit pomocí levého 

tlačítka myši. Po najetí myší na příslušnou ikonu se po chvíli objeví krátká 
nápověda. 

 
 
 
 
Posun lišty  Umístění lišty nástrojů lze v případě potřeby změnit: 
nástrojů Posuňte ukazatel myši mezi dva symboly, stiskněte levé tlačítko myši. Držte 

tlačítko stisknuté a posuňte lištu do požadované pozice. Poté uvolněte tlačítko. 
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Pracovní plocha Zde je k dispozici přehled aktuálních nastavení konfiguračního souboru. 
    5.4 Konfigurace 
 
Stav připojení V tomto poli lze ověřit, zda existuje spojení s přístrojem a nastavení komunikace. 

Toto pole lze vypnout použitím funkce Window →Connection status.  

 
 Příklad: Přístroj nepřipojen. 
 
 
 Příklad: Přístroj připojen. 
 
 
 
 Umístění tohoto pole lze rovněž posunout, umístěním ukazatele myši na pozici 

dle následujícího obrázku a stiskem levého tlačítka, dále stejný postup jako 
v předchozím případě. 

 
 
 
 
Teleservis Zde je možné prohlížet poslední naměřená data z přístroje a přepínat zobrazení na 

externí vstupy nebo binární signály. Toto pole lze vypnout použitím funkce 
Window →Teleservice.  

 

    5.5 Teleservis 
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5.4 Konfigurace 
 
 Použitím funkce File →New (nebo File →Open) lze vytvořit nový 

konfigurační soubor, případně otevřít existující soubor. Na pracovní ploše se 
zobrazí odpovídající nastavení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strom navigace Jedním kliknutím myši lze zobrazit zvolené nastavení v dialogovém okně. Dvojí 

kliknutí na určitou                     položku (např. ) otevře dialog pro změnu. Jiný 
způsob je přes lištu menu (Edit →Configuration level →Device data).  

 
Dialogové okno Dvojím kliknutím na položku dialogového okna lze otevřít dialog pro změnu. 

Jedním klikem na šipku „doprava“ (►) před danou položkou se zobrazí přehled 
aktuálního nastavení v dialogovém okně, klikem na šipku „dolů“ (▼) se tento 
přehled zavře. 

 
Aktuální  Pokud je otevřeno více souborů nastavení, je zde možno se mezi nimi přepínat. 
nastavení  
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Funkce pravého Stiskem pravého tlačítka myši lze vyvolat další funkce v závislosti na tom, kde se  
tlačítka myši momentálně ukazatel myši nachází. 
  
 Příklad: 
 Pravé tlačítko bylo stisknuto v poli Analog inputs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Editace analogových vstupů 
 Tato funkce otevře dialog pro konfiguraci analogových vstupů. Toto lze rovněž 

provést dvojím kliknutím na levé tlačítko. 
 
 Maximalizace analogových vstupů 
 Tato funkce zobrazí aktuální konfiguraci analogových vstupů. Toto lze rovněž 

provést kliknutím levým tlačítkem na šipku „doprava“ (►). 
 
 Analogové vstupy do schránky 
 Funkce kopíruje aktuální konfiguraci analogových vstupů do schránky Windows. 

Obsah schránky lze pak použít tak, jak je ve Windows běžné. 
 
 Kopírovat vše do schránky 
 Funkce kopíruje kompletní aktuální konfiguraci (ne jen analogových vstupů) do 

schránky Windows. Obsah schránky lze pak použít tak, jak je ve Windows běžné. 
 
 Online editace analogových vstupů 
 Nejprve se přečte aktuální konfigurace z přístroje a otevře se dialog pro změnu. 

Nyní je možno změnit konfiguraci. Po této změně se nové nastavení přesune zpět 
do přístroje a zobrazí se v dialogovém okně. 

 Je-li to nutné, přečtou se i další nezbytné informace z přístroje a zobrazí se 
v dialogovém okně. Např. při editaci analogových vstupů online budou zároveň 
přečteny údaje o přístroji. 

 
 Tisk 
 Tato funkce umožňuje tisk aktuálního nastavení. Je možno zvolit, které skupiny 

parametrů budou vytištěny a které ne. Tuto funkci lze rovněž vyvolat přes menu  
 File. 
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5.5 Teleservis 
 
 Tato funkce umožňuje načtení posledních změřených dat z přístroje a navíc 

i přepínání externích logických vstupů a signálu Modbus. 
   2.4 Binární signály 
Aby bylo možné použít funkci Teleservis, je nutné aktivní propojení s přístrojem. 

    5.7 Propojení mezi PC a datamonitorem 
 
 Pomocí menu Window můžete Teleservis vypnout. 
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Nastavení  Kliknutím levým tlačítkem myši na šipku vpravo ► se zobrazí položka  
signálu  
Modbus Klikněte na tuto položku a ta se pak stane aktivní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jedním kliknutím levým tlačítkem na zobrazené políčko přepnete signál Modbus. 
 
Externí logické Konfiguračním programem lze rovněž měnit externí logické vstupy. 
vstupy Postup je obdobný jako u signálu Modbus. 
 
Posun okna Okno Teleservis lze posunovat obvyklým postupem. 
Teleservis 
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5.6 Přenos dat z přístroje a do přístroje 
 
 Existují dva způsoby přenosu dat z přístroje a do přístroje: 

• pomocí CF karty 
• pomocí komunikačního rozhraní 
 

+ Přenosem nové konfigurace do přístroje dojde k vymazání všech dat 
z pracovní paměti. Pokud chcete data zachovat, je nutné předtím provést 
aktualizaci CF karty nebo je nutno data pomocí programu PCA3000 načíst 
do PC. 

 
5.6.1 Přenos pomocí CompactFlash paměťové karty 
 

Pokud chcete využívat tuto možnost přenosu dat, musíte mít v PC čtečku CF 
karet. Po instalaci softwaru k této čtečce a vložení CF karty do čtečky můžete 
s touto pamětí pracovat jako s další diskovou jednotkou operačního systému 
Windows. 

 
 
 
 
 

 CF karta smí být ze čtečky vyjmuta až po zvolení systémové funkce 
Windows „odstranit vyjímatelný disk“. 

 

+ Na CF kartě může být současně uložena vždy jen jedna konfigurace, 
konfigurační soubor totiž nemá proměnný název. 
Měřená data z několika přístrojů však na jedné CF kartě mohou být uložena, 
protože datové soubory mají unikátní názvy. 

 
Datamonitor Setup – údaje o nastavení můžete ukládat na CF kartu nebo je z ní číst i 

v datamonitoru.  
    3.6 CF paměťová karta 
 
Nastavovací Zvolte ikonu z lišty nástrojů nebo menu Data transfer a funkce ukládání Data  

software  export to CompactFlash, případně čtení Data import from CompactFlash 
 
 
 
 
 
 
 

+ Nepoužívejte povel „Save as…“ („Uložit jako…“). Tak nelze na CF katě 
vytvořit platný soubor. 
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Formátování CF karta musí být před použitím naformátována FAT (nikoli FAT32 nebo 
CF karty  NTFS). Pokud formátujete kartu sami, nepoužívejte rychlé formátování. 

Pokud není toto dodrženo, nelze zaručit bezchybný přenos dat. 
 

K formátování použijte prostředky operačního systému Windows (XP): 
Z menu tento počítač označte písmenné označení disku CF karty a pravým tlačítkem 
otevřete okno Formátování. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvolte systém formátování FAT a spusťte tlačítkem Start. 
 
 
5.6.2 Přenos přes komunikační rozhraní 
 
 Přenos je možný jedním z následujících způsobů: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
    4.2 Tabulka konfiguračních parametrů 
 
Konfigurační rozhraní – RS232C 

Je třeba komunikační kabel se specielním konektorem, který je k dispozici jako 
příslušenství. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datamonitor PC  

Konfigurační rozhraní (spec. adapter) RS232C  

RS232C  RS232C  
RS422 / 485  RS422/485 (karta do počítače nebo 

externí převodník)  

Ethernet  Ethernet  
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Konfigurační rozhraní – USB 
V tomto případě potřebujete  komunikační kabel s adapterem, je rovněž k dispozici 
jako příslušenství. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS232C    Manuál popis komunikace 
 
RS422/485    Manuál popis komunikace 
 
Ethernet Data monitor může být zapojen do sítě pomocí běžného konektoru (RJ45). Pro 

přímé propojení Data monitoru a PC použijte křížený kabel. 
 

+ V jednom časovém okamžiku může k Data monitoru (server) přistupovat 
pouze jeden PC (klient). 

 
Start přenosu Zvolte ikonu z lišty nástrojů nebo menu Data transfer a funkce ukládání Data 

export to device, případně čtení Data transfer from device. 
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5.7 Propojení mezi PC a Data monitorem 
 

 Pro přenos dat je nejprve nutné definovat, které zařízení a přes jaké rozhraní bude 
komunikovat a poté navázat komunikaci. Připojení k přístroji se provádí funkcí 
Data transfer → establish connection  nebo kliknutím na ikonu  

 
+ Pokud probíhá komunikace mezi nastavovacím softwarem 

a Data monitorem, nesmí k Data monitoru po komunikaci přistupovat žádné 
jiné zařízení. 

 
5.7.1 Asistent nastavení přístroje 
 
 Pokud se jedná o první případ komunikace s přístrojem, spustí se automaticky 

„Asistent nastavení přístroje“. 
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• Nejprve zvolte verzi přístroje. 
• Vložte přídavný popis, je-li to třeba. 
• Nastavte jedno z volitelných políček, je-li to třeba. 
• Stiskněte tlačítko                  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zvolte komunikační linku, kterou chcete použít pro spojení s přístrojem. 
 
 Další kroky závisí na zvolené komunikaci. 
 
 
 
TCP/IP Následující parametry musí být zvoleny: 

 

IP adreas /  
HOST jméno  

xxx.xxx.xxx.xxx  
(Příklad: 10.11.2.100)  

Vložte IP adresu vašeho 
přístroje. Pokud vložíte jméno, 
IP adresa může být určena 
kliknutím na tlačítko “Convert 
HOST name to IP address”. 
Tedy konverze HOST jména na 
IP adresu 

Číslo portu,  
jméno portu.  

502  Port použitý 
pro komunikaci. 

Komunikační  
protokol  

Modbus TCP/IP,  
Modbus protocol  

Modbus TCP/IP musí 
zde být nastavena.  

Heslo pro komunikaci 0 Heslo pro komunikaci musí 
odpovídat heslu, zadanému 
v přístroji. 
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Analogový Následující parametry musí být zvoleny: 
modem /ISDN 

Telefonní číslo   Zadejte telefonní číslo pro 
požadovaný přístroj. 

Připojit přes   Zvolte modem, který má být použit 
pro komunikaci. 

Komunikační protokol Modbus TCP/IP,  
Modbus protokol  

Zde musí být zvolen Modbus 
protokol. 

Adresa přístroje 1 — 255  Adresa přístroje pro Modbus 
protokol. 

Heslo pro komunikaci 0 Heslo pro komunikaci musí 
odpovídat heslu, zadanému 
v přístroji. 

Sériová  
linka Následující parametry musí být zvoleny: 

 

Připojit na port COM1, COM2  Port počítače, ke kterému je Data 
monitor připojen.  

Rychlost přenosu 9600, 19200, 38400  Přenosová rychlost musí být stejně 
nastavena v programu i v přístroji. 

Řídicí signál RS232  RS232 v přístroji.  

RS232 konfigurační 
rozhraní (TTL)  

Konfigurační rozhraní v přístroji.  

RS422-RTS  RS422/485 v přístroji. 

RS422-DTR  

RS485-RTS  

RS485-DTR  

Rozšířené zadání 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stop bit a parita Parametry rozšířeného zadání musí 
být stejně zadány v programu i 
v přístroji. 
Obvyklé a povinné zadání pro řídicí 
signál RS232 konfigurační rozhraní 
TTL je 1 stop bit, žádná parita.  

Komunikační protokol Modbus TCP/IP, 
Modbus protokol  

Zde musí být zvolen Modbus 
protokol. 

Adresa přístroje 1 — 255  Adresa přístroje pro Modbus 
protokol. Pokud se použije RS232 
konfigurační rozhraní, je adresa 
přístroje ignorována. Není třeba aby 
se adresy v přístroji a v programu 
shodovaly. 

Heslo pro komunikaci 0 Heslo pro komunikaci musí 
odpovídat heslu, zadanému 
v přístroji. 
Výjimkou je konfigurační rozhraní, 
kde lze komunikaci navázat vždy bez 
hesla. 
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Seznam Po provedení všech nastavení přejde přístroj do seznamu přístrojů. 
přístrojů 
 
5.7.2 Seznam přístrojů 
 

Všechny přístroje, které byly definovány, se objeví v seznamu přístrojů. Parametry 
komunikace je zde možné měnit a rovněž přidávat další přístroje do seznamu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Použijte tlačítko  pro připojení k přístroji. Použitím klávesy Ctrl a levého 
tlačítka myši můžete vybrat několik přístrojů najednou (pouze pro smazání přístrojů 
ze seznamu). 

Nepřipojeno  
 
 
Připojeno  
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5.8 Funkce menu 
 
5.8.1 Soubor 
 
New Otevře nové nastavení v pracovní ploše, hodnoty inicializovány na “tovární 

nastavení“. 
 

Open Otevře existující nastavení ze souboru a zobrazí ho v pracovní ploše. 
 

Save Uloží nastavení provedené v pracovní ploše do souboru. Při prvním uložení je nutné 
zadat jméno souboru, při dalším uložení se jméno již nezadává. 

 

Save as Uloží nastavení provedené v pracovní ploše do souboru. Na rozdíl od Save se vždy 
zadává jméno souboru. 

 

Close Odstraní kompletní nastavení z pracovní plochy. Pokud nebyly dosud uloženy změny, 
je možné je uložit ihned po volbě funkce Close. 

 

Delete Smaže soubor z disku. 
 

Smazané soubory již nelze nikdy obnovit. 
 

Export as Kompletní konfigurace je uložena jako RTF soubor, který umí načíst většina  
RTF text programů pro zpracování textu. 
 

Print Když zavoláte tuto funkci, objeví se nejprve volba co tisknout. Tisk začne až po 
provedení této volby. 

 

Print  Zobrazí se náhled tisku na obrazovce. Zobrazení lze měnit. 
preview 
 

Printer  Zde je možné změnit nastavení tiskárny. 
setup 
 

Default Zde můžete měnit přednastavení programu. Změny se projeví až po novém 
settings spuštění programu. 
 

Exit Ukončení programu. 
 
 
5.8.2 Editace 
 

Undo… Vrátí zpět poslední provedenou změnu. V menu se pod Undo zobrazí nastavení, které 
bude vráceno. 

 

Restore… Funkce je dostupná jen po provedeném Undo, provede změnu, která byla vrácena 
funkcí Undo. 

 

Parametri- Funkce je aktivována dvojím kliknutím (levé tlačítko myši) na následující funkci 
zation v dialogu. 
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Configura- Funkce je aktivována dvojím kliknutím (levé tlačítko myši) na jednu z následujících  
tion level funkcí v dialogu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settings via Funkce je aktivována dvojím kliknutím (levé tlačítko myši) na následující funkci  
Setup only v dialogu. 
 
 
     kap. 5.9 
 
Setup data Funkce je aktivována dvojím kliknutím (levé tlačítko myši) na jednu 
info z následujících funkcí v dialogu. 
 
 
 
 
 
 
 
5.8.3 Přenos dat 
 
Make Tato funkce navazuje spojení s přístrojem. Spojení s přístrojem je nutná  
connection podmínka pro přenos konfigurace z nebo do přístroje přes komunikaci (sériovou nebo 

Ethernet).  
 

Break Přeruší existující spojení. Spojení musí být přerušeno před připojením 
connection k jinému přístroji. 
 

Data transfer Přenos dat-nastavení do přístroje. 
to device 
 

Data transfer Přenos dat-nastavení z přístroje. Pokud není aktivní připojení, software se  
from device automaticky bude snažit o připojení k předdefinovanému přístroji. 
 

Data export Nastavení bude uloženo na CF kartu. CF karta může být přečtena přístrojem. 
to CF card 
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Data import Přečte se nastavení z CF karty a zobrazí se na pracovní ploše. 
from CF card 
 
5.8.4 Extra funkce 
 

+ Všechny funkce v tomto menu, které vyžadují přístup do přístroje musí mít 
aktivní připojení k dispozici. Pokud není aktivní připojení, bude se program 
snažit o připojení k předdefinovanému přístroji. Pokud nebyl nastaven 
předdefinovaný přístroj, pak se objeví seznam přístrojů a uživatel musí 
nastavit připojení ručně. 

 
Enable program Pokud nebylo při instalaci programu zadáno licenční číslo, poběží program pouze 
options v demo módu a některé funkce jako např. ukládání budou uzamčeny. Tato funkce 

může být použita pro pozdější registraci programu a tím přeměnu demo verze na 
plnou verzi. 

 
Enable  Tato funkce je plánována pro další rozšíření v rámci Data monitoru. Po spuštění 
options této funkce musí být přečteno kódové číslo přístroje pomocí tlačítka 

. Toto číslo se pak odešle výrobci a ten vydá tzv. odblokovací číslo 
(release number). Tlačítko  pak slouží k odeslání odblokovacího 
čísla do přístroje, který pak umožní nové funkce. 

 
Calibration/ Kalibrace a testy různých funkcí. Kalibraci lze provádět jen se speciálním 
tests licenčním číslem, které je vyhrazeno jen technikům výrobce. 
  
Date and Tato funkce se používá pro synchronizaci data a času v počítači a v přístroji. 
time 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukončení funkce 
 

Odeslání datumu a času do přístroje. 
 
 Nové nastavení data a času přístroje se provádí  tlačítkem  .Funkce 

používá okno „New setting“ jako základ pro provedení změny.  
 Funkce  nastavuje datum a čas v přístroji. 
 Funkce  zajišťuje, že hodiny přístroje jsou čteny cyklicky. Toto 

cyklické čtení lze ukončit tlačítkem  . Hodiny v přístroji nelze nastavovat 
během cyklického čtení. 
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Create Tato funkce je další možností jak zdokumentovat nastavení nebo události. 
screen Spusťte funkci a ovládejte ji tlačítkem „Create“. Přetisk obrazovky se provede 
printout pro přístroj, který je připojen. Obrázek můžete uložit jako bitmapu, nebo přímo 

vytisknout. 
 
Start picture Funkce umožňuje načíst z přístroje úvodní obrazovku (s logem výrobce), upravit 

ji nebo zaměnit a opět nahrát do přístroje. 
 
Write Tato funkce se používá k přenosu textů do přístroje. 
message Texty lze použít jako záznamy do seznamu událostí. 
texts Tato funkce je nezávislá na posledním nastavení dialogového okna, to znamená, 

že přenos dat do přístroje nezpůsobí reset na novou konfiguraci. 
 
Ethernet Tato funkce přenáší konfiguraci Ethernetu do přístroje. Data jsou přenášena do 
interface přístroje, který je aktivně spojen s konfiguračním programem přes seznam 

přístrojů.  
 Při přenosu konfigurace do přístroje pomocí povelů kap. 5.8.3 se data nastavení 

Ethernetu do přístroje nepřenáší, aby se zabránilo případným kolizím v síti, 
způsobeným přístroji se stejnou IP adresou. 

 
Funkce Renew Použitím této funkce můžete: 
log-in / změna  - aktivovat dotaz na uživatele a heslo při startu programu 
hesla  - modifikovat aktuální heslo 
 Tato funkce má vliv pouze na konfigurační program, ne na seznam uživatelů 

přístroje. 
 

 Aktivace dotazu na uživatele a heslo při startu programu 
 Po první instalaci programu dotaz na uživatele a heslo samozřejmě neproběhne. 

Jste automaticky přihlášen jako Specialista s prázdným heslem.  
 Postupujte následovně: 
 * Zvolte funkci „Renew log-in / alter password“ 
 * Zobrazte volby tlačítkem  
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 * Aktivujte možnost „Alter password after log-in“ a stiskněte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * Vložte heslo, pole staré heslo (Old password) zůstane prázdné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Po dokončení zadání a stisku  je nové heslo aktivní. Od tohoto okamžiku 

bude při startu programu jméno a heslo vyžadováno. 
 

+ Zpočátku není stanoveno ani heslo pro údržbu (Maintenance). Po startu 
programu se přihlaste se jménem „Maintenance“ a zadejte heslo stejným 
způsobem jak bylo popsáno. 

 
Změna hesla 

 Změna hesla se provádí obdobně jako zadání nového hesla, s tím rozdílem, že je 
třeba vyplnit kolonku staré heslo. 
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5.8.5 Okna 
 

+ Pro umístění oken dialogu na pracovní ploše platí obvyklé postupy jako ve 
Windows. 

 
 
5.8.6 Info 
 

Info on setup Zde naleznete číslo verze konfiguračního programu. 
 

Software  Zde je k dispozici dokumentace k přístroji a programům v pdf formátu. 
documentation 
 

Registered  Zde naleznete licenční číslo konfiguračního programu.  
licence number 
 
Programm  Zde naleznete informaci, které adresáře na disku nebo síťovém zařízení  
folder konfigurační program používá. Po stisknutí tlačítka T se zobrazí obsah adresářů. 
 
 

5.9 Matematický / logický modul 
 
 Matematický / logický modul je volitelná výbava přístroje. Musí být objednána 

hned na začátku, nebo následně aktivována pomocí funkce Extras → Enable 

options    kap. 5.8.4. 
 Matematický / logický modul obsahuje kanály, které nejsou hardwarové, ale 

vytvořeny softwarem přístroje.  
 
Math  Konfiguračním programem lze matematické kanály aktivovat, a to v okně Maths / 

Logics nebo v menu Edit → Settings thru setup only → Math / Logic. 
 
 
 
 

V následujícím příkladu je konfigurován matematický kanál 3:  
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Volba funkce. 
Zde se volí funkce kanálu, zadání v následujících polích je 
odvislé od zvolené funkce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pokud je zvolena jedna ze standardních funkcí, je nutno zadat proměnné v polích 

„Proměnná a“, „Proměnná b“ nebo „Interval pro plovoucí průměr“.  
Pokud je zadán typ funkce vzorec (Formula), je nutno vzorec zadat do pole 
„Formula“ a to přímo nebo pomocí editoru                                 . 

 
Příklad  

výpočtu   

vlhkosti  
 
 
 
 
 
 

+ Při výpočtu vlhkosti je nutno specifikovat vstup teploty suchého čidla jako 
proměnnou a, vstup teploty vlhkého čidla jako proměnnou b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzorec je možno zadat přímo nebo pomocí editoru                                 . 
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 Po zvolení editoru se zobrazí toto dialogové okno: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V levé části okna se zvolí požadovaný signál, v pravé části operátor, zařazení do 

vzorce pak provedeme tlačítkem                    . Místo tlačítka lze volbu provést i 
dvojím kliknutím levým tlačítkem myši.  

 
+ U funkcí končících závorkou musíte uzavírací závorku zadat sami. 
 Příklad: 
 1. Vložení  SQRT () → SQRT ( 
 2. Vložení AE1 → SQRT (AE1 
 3. Vložení ) → SQRT (AE1) 

Přehled operátorů: 

Operátor Význam  Příklad 
+ sečítání AE1 + AE2 
- odečítání AE1 - AE2 
* násobení AE1 * AE2 
/ dělení AE1 / AE2 
( otevírací závorka ( 
) uzavírací závorka ) 
SQRT () odmocnina SQRT (AE1) 
MIN () minimální hodnota MIN(AE1, AE2) 
MAX () maximální hodnota MAX (AE1, AE2, AE3) 
SIN () sinus SIN (AE1) 
COS () cosinus COS (AE1) 
TAN () tangens TAN (AE1) 
** x umocněno na y AE1 ** AE2 
EXP () exponenciální funkce EXP (AE1) 
ABS () absolutní hodnota ABS (AE1) 
INT () celočíselná část INT (AE1) 
FRC () zlomková část FRC (AE1) 
LOG () dekadický logaritmus LOG (AE1) 
LN () přirozený logaritmus LN (AE1) 
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Priority 
operátorů Matematické funkce 

Priorita Znaménko / funkce Poznámka 
vysoká 

 
 
 
 
 
 

nízká 

() závorky 
SQRT, MIN, MAX, SIN, 
COS, TAN, ABS, EXP, INT, 
FRC 

funkce 

** exponent (xy) 
+, -  znaménka 
*, / násobení, dělení 
+, - sečítání odečítání 

 
Logické operátory 
Priorita Operátor Poznámka 

vysoká 
 
 

 
nízká 

() závorky 
NOT, ! negace 
AND, & logický součin 
XOR, ^ exklusivní OR 
OR logický součet 
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5.10 Přehled znaků 
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Vkládání  Speciální znaky, které nelze vložit přímo z klávesnice PC, se zadávají pomocí 
speciálních  tlačítka Alt a numerické kombinace uvedené v tabulce. 
znaků  
 
Příklad Znak © vložíme takto: 

• Přepneme na anglickou klávesnici kombinací tlačítek Shift a Alt 
• Myší zvolíme pozici, kam znak umístit. 
• Stiskneme klávesu Alt a držíme stisknutou 
• Na numerické klávesnici stiskneme číslice 0169 
• Uvolníme klávesu Alt, znak © se objeví na dané pozici. 
• Přepneme na českou klávesnici kombinací tlačítek Shift a Alt 
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6.1 Přístupová práva konfiguračního programu 
 

Právo Demo 
instalace 

Maintenance  Specialist  

Zapisovat texty po komunikaci  - X X 

Nový  X X X 

Otevřít X X X 

Uložit, uložit jako, smazat - X X 

Konfigurovat nedokumentované 
parametry 

- - X 

Export na CF kartu - X X 

Import z CF karty  - X X 

Tisk - X X 

Povolit volby programu  X - X 

Povolit extra kódy  - - X 

Měnit nastavení komunikace  - X X 

Měnit nastavení přístroje X X X 

Smazat přístroj - - X 

Vytvořit nový přístroj  X - X 

X = právo existuje  
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7.1 Program pro vyhodnocení dat PCA3000 
 

 + Podrobný popis programu pro vyhodnocení dat je uveden v samostatném 
  návodu 

 

Program pro vyhodnocení dat PCA3000 slouží k zpracování, archivaci, vyhodnocení 
a zobrazení měřených dat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program pracuje pod operačním systémem Windows NT, Windows 2000, Windows 
XP.  
 

Ukládání  Struktura archivovaných dat umožňuje v případě potřeby ukládat a archivovat 
dat všechna procesní data za celou dobu životnosti přístroje bezpečně a jednoduše 

v jediném souboru. 
Zálohování Archivovaná data lze číst a zobrazovat přímo z CD nebo DVD (není nutný jejich 
dat transfer na HD).  
 
Export dat Export do formátu HTML nebo ASCII pro zpracování v tabulkových editorech. 
 
Komu- Komunikační program PCC je programu pro vyhodnocení dat PCA3000 velmi dobře 
nikace  přizpůsoben, umožňuje jednoduché načítání dat po komunikační lince RS232, 

RS485, Ethernetu nebo konfiguračním rozhraním. 



7. PC programy  
 

 
KS 3002 – Návod k použití 88 

7.2 Komunikační program PCC 
 

 + Popis komunikačního programu je uveden v samostatném návodu. 
 

PCC je profesionální archivační program, přenáší data z přístroje (nebo několika 
přístrojů) po komunikační lince (sériové, Ethernetu nebo konfiguračním rozhraní) a 
ukládá je do PC nebo síťového zařízení. 
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8.1 Verze přístroje 
 

Objednací číslo: KS 3002 - x x 9 - x x x x – x x 
 

Data  Vstupy 
Monitor 3 analogové vstupy 3 
KS 3000 6 analogových vstupů 6 
 

Napájení 
110...240 Vac, 48...63 Hz 1 
20...53 Vuc, 0/48...63 Hz 2 

 

 Paměťové medium 
 Slot pro CF kartu (bez karty)  9 
 

Ethernet 
Bez komunikace Ethernet 0 
S komunikací Ethernet 1 

 

 Volitelná výbava 
 Bez volitelné výbavy 0 
 4 binární vstupy, 3 reléové výstupy, 
 zdroj 24Vdc a komunikační linka RS232/RS485 1 

Bez matematiky 0 
S matematikou 1 

 Lithiová baterie pro zálohování hodin 1 
 Kondenzátor pro zálohování hodin 2 
 

Čelní panel, dvířka 
Dvířka bez zámku 0 
Dvířka se zámkem 1 
Dvířka bez zámku, krytí IP65 2 

 

 Kryt 
Kryt pro montáž do panelu 0 
Přenosný kryt 1 
 
 

Příslušenství Objednává se zvlášť Objednací číslo: 
 

 PCA3000 software pro vyhodnocení dat na PC 9407 303 90201 
 PCC-komunikační server 9407 303 90211 
 Konfigurační program Set-up KS3002 KS3002   90221 
 PC adapter pro připojení k PC 9407 303 90111 
 

8.2 Rozsah dodávky 
 S přístrojem je standardně dodáváno: 
 - Návod k použití 
 - 2 montážní vzpěry 
 - Sada připojovacích konektorů se šroubovými svorkami 
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9.1 Instalace a klimatické podmínky 
 
 Přístroj by měl být instalován v normálním prostředí, pokud možno bez otřesů a 

vibrací. Rovněž silná magnetická pole, např. od motorů, transformátorů atd. mají na 
funkci přístroje nepříznivý vliv. 

 Teplota okolí v místě montáže by měla být v rozmezí 0...45 °C, relativní vlhkost do 
75%, nekondenzující. 

 Agresivní vzduch nebo výpary omezují životnost přístroje. 
 → Kap. 10.1 Pokyny pro elektrické připojení. 
 

9.2 Montáž 
 

Rozměry přístroje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozměr 26 mm je 27 mm při použití těsnění pro krytí čelního panelu IP65. 
 
Montáž do 
panelu 
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Přístroj vložte zepředu do výřezu v panelu. K upevnění použijte dvě montážní vzpěry, 
které zasuňte do výřezů po stranách krytu. Vzpěry opřete proti zadní stěně panelu 
a rovnoměrně utáhněte. 
 

Výřez pro montážní vzpěru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro zakrytí zbývajících výřezů pro mont. 
vzpěry použijte krytky. 
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10.1 Pokyny pro elektrické připojení 
 

 ■ Volba typu připojovacích vodičů musí odpovídat VDE 0100, resp. příslušné místní 
normě (ČSN EN 61010-1) 

 ■ Práce uvnitř přístroje a to jen v rozsahu popsaném v návodu k použití a elektrické 
připojení mohou provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací. 

 ■ Při práci na živých částech přístroje je nutno odpojit všechny vodiče napájení. 
 ■ Elektromagnetická kompatibilita přístroje odpovídá předepsaným normám a 

předpisům – viz katalogový list. 
 ■ Vstupní, výstupní a napájecí vodiče musí být prostorově odděleny a nikoli vedeny 

paralelně vedle sebe. 
 ■ Vstupní signály od čidel a komunikační linku je nutno připojit stíněnými kablíky 

se zkroucenými vodiči. Stínění se připojuje pouze na straně přístroje na zemní na 
svorku. 

 ■ Svorka PE přístroje musí být připojena na ochrannou zem. Průřez vodiče musí být 
stejný jako u vodičů napájení. Vodiče uzemnění se zapojují hvězdicovitě do 
společného uzlu, spojeného s ochranným vodičem napájení. Není dovoleno je 
zapojovat do smyčky, z jednoho přístroje do druhého. 

 ■ Na napájecí svorky přístroje není dovoleno připojovat další spotřebič. 
 ■ Přístroj není určen pro montáž do prostředí s nebezpečím výbuchu. 
 ■ Indukční zátěže v okolí přístroje, např. stykače nebo solenoidové ventily, je nutno 

vybavit ochranným RC obvodem pro potlačení interferencí. 
■ Přístroj musí být vybaven externí pojistkou a vypínačem. Doporučené 

dimenzování pojistek podle napájecího napětí: 
20…53 Vac/dc pojistka 2 A, pomalá, 
110…240 Vac pojistka 1 A, pomalá. 

 
 

10.2 Technické údaje 
 

→ viz katalogový list 
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10.3 Schéma připojení 
 

 a Elektrické připojení smí provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací. 
 
 

Pohled 
zezadu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svorkovnice 
(pro zásuvné svorky) 
3/6 kanálů 

Schéma 

Napájení 
Napájení 
 
 
 

  

Analogové vstupy 
 
 

Konektor  

Termočlánek 
 
 
 

1 - 6  

Pokud je signál termočlánku rušen síťovou frekvencí, je 
vhodné u příslušného analogového vstupu spojit svorky 2 a 
4. Zvýšená úroveň rušení může bát např. způsobena 
sníženou izolační pevností termočlánků při teplotách několika 
set °C. 
Odporový teploměr 
dvouvodičově 
 
 

1 - 6  
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Svorkovnice 
 

Schéma 

Odporový teploměr 
třívodičově 
 
 

1 - 6  

Odporový teploměr 
čtyřvodičově 
 
 

1 - 6  

Napětí ≤ 210 mV 
 
 
 

1 - 6  

Napětí ≥ 210 mV 
 
 
 

1 - 6  

Proud 
 
 
 

1 - 6  

Konfigurační rozhraní (standardní výbava) 
Komunikační rozhraní je 
umístěno vedle slotu CF 
karty pod jejím krytem 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Kom. rozhraní 

Konfigurační linky (volitelná výbava) 
RS 232 C 
SUB D konektor 9 pólů 
 

20 2 RxD    data příjem  
3 TxD    data vysílání 
5 GND   zem 

RS 485 
SUB D konektor 9 pólů 
 

20 3 TxD+/RxD+ 
data vysílání/příjem + 
5 GND   zem 
3 TxD-/RxD- 
data vysílání/příjem - 

Ethernet 
zásuvka 3J45 

21  
 
 
1 Tx+ data vysílání + 
2 Tx- data vysílání – 
3 Rx+ data příjem + 
6 Rx- data příjem - 
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Svorkovnice 
 

Schéma 

Reléové výstupy (volitelná výbava) 
Relé K1, K2, K3 
(přepínací kontakty) 
 
 

30, 31, 32  

Binární vstupy (volitelná výbava) 
 
Napájecí napětí 
24 V / 50 mA 
 

Binární vstupy- řízené 
napětím 
„0“ = -3…+5Vdc 
„1“ = 12…30 Vdc 

33 
6 +24 V 
5 GND 
 

4  vstup 1 
3  vstup 2 
2  vstup 3 
1  vstup 4 

 
 
 
Příklad: 
Bin. vstup 4, 
napájený z interního 
zdroje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poznámky 
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